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ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INF CIRMACION.
Tedl de Gonzilez Ortega Zac., a 07 de Neviembre de 2022,

C. LUIS CARLOS FELIX HERNANDEZ
PRESENTE.

Pnrmediude!apreaarﬂay&emramﬁsaﬂntamdiﬁjnaustad para dar respuesta a la Solicitud de
Informacién, de fecha 31/10/2022, donde se solicita & esta area, informacion al Departamento de Alumbrado
Publico de este Municipio de Téul de Gonzalez Ortega, Zac

En el punto No. 3- Total de luminarias Instaladas en &l Municipio: informo a usted que €l total de luminarias som:
informo a usted que axisten 1,199 LUMINARIAS.

detalladas por ciases lluminacion (sodio, mercurio led, etc) informo & usted: sodio 459 de 70 watts, Mercurio, 22
de 1000 Watts, 4 de 250 watts, y 4 de 175 watts, led de Led 633 de 30 Watts, de 65 de 13 watts ahorradores, 12
de 65 watlls ahorradores,

En el punta No. 4.- Relacién de circuitos con medicion sefialande total de luminaria que cada circuito tiene. clases
de lluminacién ( sodio, mercurio, led, etc) sus capacidades, numero de medidor Instaiado, numero de sarvicio
con que factura la CFE (RPU) sl el circuito no tiene medidos sefalario, pero sefialar RPU con que lo factura ia
CFE. En ests punto envid BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO SONA
ZACATECAS MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.

En el punto No. 5- Total de luminarias directas, sin medicién Instaladas en la Cabecera Municipal. Sefialando
capacidades, Clase de lluminacion (sodio, mercurio, led etc)

TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS SIN | CABECERA CAPACIDAD CLASE DE
MEDICION MPAL. ILUMINACIO
108 CABECERA 30 Watts Led

MPAL

En el punto No. 6. fotal de luminarias directas sin medicién instaladas en cada una de las comunidades que
pertenecen al Municipio. Sefialando capacidades Clase de iluminacion (sodio, mercurio, led, efc.) Y nombre de la

Comunidad.
TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS | CAPACIDAD | CLASE DE ILUMINACION | NOM. DE LA COMUNIDAD.
108 directas 30 watts Led reul de Gonzalez Ortega
1 directa 70 watts Vapor de Sodio El Tablero
3 directas 30 Watts Led Canoitas
49  directas 30 Watts Led Alamitos
13 directas 30 Watts Led El Serrano i
18 directas 30 Watts Led Loma Alta |
2  directas 30 Watts Led Laguna Blanca
14 directas 30 Watts Led Las Presitas
5 directas 30 Watts Led La Lobera
2 directas 30 Watts Led La Cumbre
13 directas 30 Watts Led Palo Alto
19 directas 30 Watts Led Huitzila
39 directas 30 Watts Led Hacienda de Guadalupe
118 directas 30 Watts Led Milpillas de Allende
404 TOTAL

En el punto No. 7.- Fecha de realizacion del ultimo censo realizado conjuntamente con la Comision
Federal de Electricidad. Le informo que fue del 18 al 25 de Noviembre de 2020.

En el punto No. 8.- copia del ltimo censo realizado conjuntamente con la Comisién Federal de
Electricidad. Se envia copia de censo.

ATENTAMENTE
UITZILA HASTA LA PUNTA DE LA SIERRA”
OBRAS PUBLICAS.

Presidencia Municipal Teul de Gonzélez Ortega, Zac.

W, i,




DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL.
OFICIO: 017

ASUNTO: RESPUESTA A REQUERIMIENTO
DE INFORMACION.

C. ANA MIRIAM ESCOBEDO G.
PRESENTE:

Por medio del presente y atendiendo a su requerimiento de informacion con folio
referente a relacién mensual de los importes cobrados por la CFE por consumos de
energia eléctrica en alumbrado publico, por el periodo de enero de 202 al mes de
septiembre de 2022, relacion mensual de los importes de derecho de alumbrado
publico, ultimas 4 facturaciones cobradas por la CFE, importe de las bonificaciones
que la CFE regresé por errores, ajustes adicionales a la facturacion normal que les
haya cobrado CFE por supuestas cargas no cobradas en su oportunidad. , a lo que
se contesta lo siguiente: :

2019
Mes Facturacién DAP
Mayo 143,357.28 1,639.58
Junio 153,048.09 1,336.10
Julio ) 129,180.67 ) 1,866.15
Agosto 143,288.11 2863.77
Septiembre - 148,102.63 2,382.61
Octubre 151,135.06- 1754 17
Noviembre 141,112.96 1,326.44
Diciembre 159608.67 1459.87
2020
Mes Facturacion DAP
Enero 152,375.80 1704.68
Febrero 150,855.03 1329.16
Marzo 143,613.23 2172.21
Abril 150,800.01 1,280.12
Mayo 136,969.95 1,713.36
Junio 113,312.49 2,066.25
Julio 114,204.85 1,734.88
Agosto 135,032.60 1,325.24
Septiembre 123,574.47 1,826.02
Octubre 123,998.65 1,480.57
Noviembre 137,070.29 1,627.89




Diciembre 96,116.72 1,409.36

2021
Mes i Facturacion DAP

Enero 129,968.16 1,631.43
Febrero 64,402.27 1,669.34
Marzo 147,713.47 1,618.29
Abril 91,5627 .40 1,494.18
Mayo 100,305.60 1,610.45
Agosto 0 1,5615.14
Septiembre 0 1,810.51
Octubre . Va incluido en pago de noviembre 1,347.87
Noviembre 135,225.30

Diciembre ' 120,401.00 1,322 61

2022

Enero 104,506.21 3,322.61
Febrero y Marzo 191,363.24 1424.49
Marzo 6,664.35
Abril 83,680.26 2,592.01
Mayo 98,744.71 1,932.98
Junio 73,569.82 1,725.43
Julio 97,984.26 2,998.05
Agosto 80662.43 1,556.91
Septiembre : 97,626.13 1855613

Asi mismo, el municipio tuvo un saldo a favor de $ 652, 798.00 el cual ha sido
compensado contra los saldos resultantes de facturacién de alumbrado publico a
partir del mes de Junio de 2021 y a la fecha hasta consumir el saldo a favor. CFE
no realizo ajustes adicionales a la facturacion normal por supuestas cargas no
cobradas. Quedando en la espera que la informacién sea completa a su
requerimiento, asi mismo, quedando a sus o6rdenes.

B T ATENTAMENTE
& .JUNTOS AVANZAREMOS ~
Teul de Gonzalez Ortega, Zaca 073 a 10 de Noviembre de 2022
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OFICIO No. SSB/DP5801442/2022
Asunto: Recaudacion Derecho de Alumbrado Pablico

Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022
C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
FRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. CRTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo v a su vez para informarle que en el mes de Junio
2022 realizamos |a recaudacion del Derecho de Alumbrade Publico por la cantidad de $42,498.18
correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuacién, le informamos de las distintas opcicnes de pago por el servicio prestado, asi como los
datos bancarios para poder realizar el misma.

Hasta el dia 30/julio/2022 3.5% $1,487.44 $237.99 $1,725.43

El dia 31/julic/2022 4.3% $1,827.42 $202,39 $2119.81

A partir del dia 01/agosto/2022 5.8% $ 2,464.89 $394.38 $ 285928
Banco Convenio CIE CIE Interbancario Referancia para el mes de junio 2022
BBVA 001852256 012814002018522568 01P58BA49522204707222

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante via correo electrénico a la direccion:
leticia.tiscarenc@cfe.nx y benjamin.reveles @ cfe.mx

Hacermos da su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudacién DAP
de la facturacion de Alumbrado Piblico, y en su case, hacer la devolucién del saldo a favor.

Sin ¢tro particutar, le reftero el salude y le agradezco su apoyo gue nos brinda con la presente,
guedando a sus Ordenes para cualquier comerntario.

({1 fﬁ'ﬁqf!'h . -
Arq. Leticia Tiscarefio Saucedo
Encargadw de 1a Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernacior Constitucional del Estado de Zacatecas,
GC.C.P. Ing. Maree Antenle Diaz Romere - Respansabie de la Divisisn Comercial Bajio
G.C.F. Expediente

~Contigo

Vialigad Arroyo de la Plata No3 Zona Indistrial. C.P.88604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extension 19801
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OFICIO No. SSB/DP5801443/2022
Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforime a lo establecldo en el convenio de Recaudacion de Derecho de Alumbrado Pablico (DAP)
formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL. DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de
Servicios Basicos, me permito informarle el imparte recaudade en el pericdo del dia 01/junic/2022 al dia
30/junio/2022, el cual se descontara de la facturacion de alumbrado pablico del mes junio 2022 conforme a
los conceptos que en |a tabla se sefialan:

(+) | Facturacién ds Alumbrado Piblico dst mes junio 2022: $ 116,068.00
(-} | Importe recaudado por DAP -$ 42,498.18
Saldo total a pagar al clerre de mes: $73,569.82

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que diche saldo a pagar sea cubierto dentro de los
siguientes 10 dias naturales postericres a la recepcién de la presente notificacidén segan lo indicado por ta
clausula décima primera del citado convenio.

Su page podra realizarlo en nuestras Cficinas de Atencién a Clientes o por transferencia electrénica a
nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP: 3143
Referencia: 01P58B49527704707222

Una vez realizado el pago, agradeceramos enviar su comprobanta via correo electrénico a la direccion:
leticia.tiscareno@cfe.mx y benjamin.reveles@cfe.mx

En casa de no realizar el pago correspondiente, se procedera con la suspension del suministro de energia
eléctrica en sus instalaciones de conformidad con 1o establecido en las fracciones IV y IX del articulo 41 de la
l_ey de la industria Eléctrica.
e
A

Arq. Le¥{cia Tiscarefio Saucedo

Encargado de la Zona Comercial Zacatscas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P, Lic. Davld Monreal Avila - Gobernadar Constitucional def Estado de Zacatecas.
C.CF. Ing, Marco Antonio Daz Romero - Responsable de la Divislén Comercial Bajlo

C.C.P. Expedients ‘“’@Qﬁ i_fga

Vigfidad Arroyo de fa Plata No3 Zona Indistrigl, C.P.98604., Guadalupe Zacalecas
4929239282 extensicn 19801
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OFICIO No. SSB/DP582012/2022
Asunto: Recaudacion Derecho de Alumbrado Publico
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022
C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ, ORTEGA
PRESENTE

Aprovacho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle gue en el mas de agosto
2022 realizamoes la recaudacién del Derecho de Alumbrado Publico por la cantidad de $38,347.57
correspondiente al municipio que usted dignamente representa,

A continuacién, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, asi como los
datos bancarios para poder realizar el mismo,

Hasta sl dia 05/octubre/2022 3.5% $1,342.16 $214.75 $ 1,556.91

El dia 0Bfactubref2022 4.3% $1,848.95 $ 26383 $1,91278

A partir del dia 07joctubra/2022 5.8% §2,224.16 $ 35587 % 2,580.02
Banco Convenio CIE CIE Interbancario Refarencia para el mes de agosto 2022
BBVA 001852256 012914002018522568 01P58B49527204709226

Una vez realizado €l pago, agradeceremos anviar su comprobants via correo slectrénice a la dirsceion:
alejandro.velez@cfe.mx y benjaminoreveles@cle.mx

Hacemos de su conocimiento que dicho page s un requisite para poder descontar la recaudacion DAP
de la facturacion de Alumbrado Publico, y en su caso, hacer la devolucion del saldo a favor,

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente,
guedando a sus ordenes para cualquier comantario.

Atentamente

C.C.P. Lic, David Monreal Avila - Gohemador Constitucional del Estado de Zacatacas.
C.C.P. Ing, Marce Antonio Diaz Romero - Responsable de la Divisidn Comercial Bajlo
C.C.P. Expediente

==L ONLGo

Viglidad Arroyo de la Plata No3 Zona Indisirial. C.FP.98604., Guadalupe Zacatacas
4920239282 extansion 19801
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OFICIO No. SSB/DP5802013/2022
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenic de Recaudacion.de Derecho de Alumbrado Publico {DAP)
formalizado entre el H. AYUNTAMIENTQ DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de
Servicios Basicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del dia 01/agosto/2022 al dia
31/agosto/2022, el cual se descontara de la facturacion de alumbrade publico del mes agosto 2022 conforme
a los conceptos que en la tabla se sefialan:

Facturacion de Alumbrado Pablico del mes agosto 2022: $119,010.00
{-) | Importe recaudado por DAP $ 38,347.57
Saldo total a pagar al cierre de mes: $ 80,662.43

Por lo anterior, le solicito su distinguido apayo a que dicho saldo a pagar sea cubiertc dentro de los
siguientes 10 dias naturales postetiores a la recepcion de la presente notificacién segan Io indicado por la
clausula décima primera del citado convenio.

Su pago podrd realizarlo en nuestras Cficinas de Atencidn a Clientes o por transferencia electronica a
nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP: 3143
Referencia; 01P58B49522704710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprebante via correo electrénico a la direccion:
alejandro.velez@cfe.mx y benjamin.reveles@cfe.mx

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procedeta confla suspensién del suministro de energla
electrica en sus instalaciones de conformidad con lo establegid® en las fracciones IV y IX del articulo 41 de la
Levy de la Industria Eléctrica, '

L~

Atentamente

G.C.P Lic, David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estast de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Diaz Ramero - Responsable de la Divisldn Cormaraial Bajio
G.C.P. Expediente

Vialidad Arroyo de la Plala No3 Zona Indistrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929233282 axtension 12407
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OFICIO No. SS5B/DP5802206/2022
Asunto: Recaudacion Derecho de Alumbrado Plblico
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022
C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. QRTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GI.EZ. ORTEGA
PRESENTE

Aprovecho el medic para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en ¢l mes de
septiembre 2022 realizamos la recaudacion del Derecho de Alumbrado Publico por la cantidad de $45,692.87
correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuacién, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, asi como los
datos bancarios para poder realizar el mismo.

Hasta el dia 26/octubre/2022 3.5% $1,599.25 $ 255.88 $1,855.13

El dfa 27/octubref2022 4.3% $ 1,964.79 $314.37 $2279.18

A partir del dia 28/octubre/2022 5.8% $ 2,650.19 $ 424,03 $ 3,074.22
Banco Convenio CIE CIE Interbancario Referencia para el mes de septiembre 2022
BBYA 001852256 012914002018522568 D1P58B4952ZZ04710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante via correo elactrénico a la direccion:
alejandro.velez@cfe.mx y benjamin.reveles @cfe.mx

Hacemos de su conacimiento que dicho page es un requisito para podear descontar la recaudacion DAP
de la facturacién de Alumbrado Plblico, y en su caso, hacer la devolucidn del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el salude v le agradezco su apoyo gque nos brinda con la presente,
guedando a sus dérdenes para cualquier comentario.

Atentamente }

C.C.P. Liz. David Monreal Avila - Gobernadar Constitucional del Estado de Zacatecas,
C,C.P. Ing. Marco Antanio Diaz Romero - Responsable de la Divisién Comercial Bajio
C.C.P. Expediante

wmﬁ%.
Viafidad Arrovo de fa Plata No3 Zona Indistrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4520238262 axtensidn 19801
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OFICIO No. SSB/DP5802207/2022
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudacion de Derecho de Alumbrado Publica (DAP)
formalizado entre el H. AYUNTAMIENTQ DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ, ORTEGA y CFE Suministrador de
Servicios Basicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del dia 01/septiembre/2022 al
dia 30/septiembre/2022, el cual se descontara de la facturacion de alumbrado pablico del mes septiembre
2022 conforme a los conceptos que en la tabla se sefialan:

ik i T
(+} | Facturacion de Alumbrade Publico del mes saptismbra 2022 $143,319.00
(- | Importe recaudado por DAP $ 45,692,87

Saldo total a pagar al cierre de mes: $97,626.13

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldoe a pagar sea cubierto dentrc de los
siguientes 10 dias naturales posteriores a la recepcién de la presente notificacion segin lo indicado por la
clausula décima primera del citado convenio,

Su pago podra realizarlo en nuestras Oficinas de Atencidn a Clientes o por transferencia slectronica a
nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP; 3143
Referencia: 01P58B49527704710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante via correo elestronico a la direccion:
alejandro.velez@cfe.mx y. benjamin.reveles@cfe.mx
En caso de no realizar el pago correspondients, se procedega col la suspension del suministro de energia
electrica en sus instalaciones de conformidad con i¢ establgcico en tas fracciones IV v IX del articulo 41 de la
Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

Ing. Alejandro Velez

C.C.P. Lic. David Maonreal Avila - Gobernadar Constitucional del Estado de Zacatecas,
C.GC.P. Ing. Marco Antonlo Diaz Ramera - Responsakle de 1z Divisién Comercial Bajlo
C.C.P, Expadienta i

&Wﬁ%"
Viglidad Arroyo de fa Plata No3 Zong Indisirial, C.P.98604., Guadalipe Zacatecas
4928238282 extension 19801
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ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD DE INF CIRMACION.
Tedl de Gonzilez Ortega Zac., a 07 de Neviembre de 2022,

C. LUIS CARLOS FELIX HERNANDEZ
PRESENTE.

Pnrmediude!apreaarﬂay&emramﬁsaﬂntamdiﬁjnaustad para dar respuesta a la Solicitud de
Informacién, de fecha 31/10/2022, donde se solicita & esta area, informacion al Departamento de Alumbrado
Publico de este Municipio de Téul de Gonzalez Ortega, Zac

En el punto No. 3- Total de luminarias Instaladas en &l Municipio: informo a usted que €l total de luminarias som:
informo a usted que axisten 1,199 LUMINARIAS.

detalladas por ciases lluminacion (sodio, mercurio led, etc) informo & usted: sodio 459 de 70 watts, Mercurio, 22
de 1000 Watts, 4 de 250 watts, y 4 de 175 watts, led de Led 633 de 30 Watts, de 65 de 13 watts ahorradores, 12
de 65 watlls ahorradores,

En el punta No. 4.- Relacién de circuitos con medicion sefialande total de luminaria que cada circuito tiene. clases
de lluminacién ( sodio, mercurio, led, etc) sus capacidades, numero de medidor Instaiado, numero de sarvicio
con que factura la CFE (RPU) sl el circuito no tiene medidos sefalario, pero sefialar RPU con que lo factura ia
CFE. En ests punto envid BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO SONA
ZACATECAS MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.

En el punto No. 5- Total de luminarias directas, sin medicién Instaladas en la Cabecera Municipal. Sefialando
capacidades, Clase de lluminacion (sodio, mercurio, led etc)

TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS SIN | CABECERA CAPACIDAD CLASE DE
MEDICION MPAL. ILUMINACIO
108 CABECERA 30 Watts Led

MPAL

En el punto No. 6. fotal de luminarias directas sin medicién instaladas en cada una de las comunidades que
pertenecen al Municipio. Sefialando capacidades Clase de iluminacion (sodio, mercurio, led, efc.) Y nombre de la

Comunidad.
TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS | CAPACIDAD | CLASE DE ILUMINACION | NOM. DE LA COMUNIDAD.
108 directas 30 watts Led reul de Gonzalez Ortega
1 directa 70 watts Vapor de Sodio El Tablero
3 directas 30 Watts Led Canoitas
49  directas 30 Watts Led Alamitos
13 directas 30 Watts Led El Serrano i
18 directas 30 Watts Led Loma Alta |
2  directas 30 Watts Led Laguna Blanca
14 directas 30 Watts Led Las Presitas
5 directas 30 Watts Led La Lobera
2 directas 30 Watts Led La Cumbre
13 directas 30 Watts Led Palo Alto
19 directas 30 Watts Led Huitzila
39 directas 30 Watts Led Hacienda de Guadalupe
118 directas 30 Watts Led Milpillas de Allende
404 TOTAL

En el punto No. 7.- Fecha de realizacion del ultimo censo realizado conjuntamente con la Comision
Federal de Electricidad. Le informo que fue del 18 al 25 de Noviembre de 2020.

En el punto No. 8.- copia del ltimo censo realizado conjuntamente con la Comisién Federal de
Electricidad. Se envia copia de censo.

ATENTAMENTE
UITZILA HASTA LA PUNTA DE LA SIERRA”
OBRAS PUBLICAS.

Presidencia Municipal Teul de Gonzélez Ortega, Zac.

W, i,




DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL.
OFICIO: 017

ASUNTO: RESPUESTA A REQUERIMIENTO
DE INFORMACION.

C. ANA MIRIAM ESCOBEDO G.
PRESENTE:

Por medio del presente y atendiendo a su requerimiento de informacion con folio
referente a relacién mensual de los importes cobrados por la CFE por consumos de
energia eléctrica en alumbrado publico, por el periodo de enero de 202 al mes de
septiembre de 2022, relacion mensual de los importes de derecho de alumbrado
publico, ultimas 4 facturaciones cobradas por la CFE, importe de las bonificaciones
que la CFE regresé por errores, ajustes adicionales a la facturacion normal que les
haya cobrado CFE por supuestas cargas no cobradas en su oportunidad. , a lo que
se contesta lo siguiente: :

2019
Mes Facturacién DAP
Mayo 143,357.28 1,639.58
Junio 153,048.09 1,336.10
Julio ) 129,180.67 ) 1,866.15
Agosto 143,288.11 2863.77
Septiembre - 148,102.63 2,382.61
Octubre 151,135.06- 1754 17
Noviembre 141,112.96 1,326.44
Diciembre 159608.67 1459.87
2020
Mes Facturacion DAP
Enero 152,375.80 1704.68
Febrero 150,855.03 1329.16
Marzo 143,613.23 2172.21
Abril 150,800.01 1,280.12
Mayo 136,969.95 1,713.36
Junio 113,312.49 2,066.25
Julio 114,204.85 1,734.88
Agosto 135,032.60 1,325.24
Septiembre 123,574.47 1,826.02
Octubre 123,998.65 1,480.57
Noviembre 137,070.29 1,627.89




Diciembre 96,116.72 1,409.36

2021
Mes i Facturacion DAP

Enero 129,968.16 1,631.43
Febrero 64,402.27 1,669.34
Marzo 147,713.47 1,618.29
Abril 91,5627 .40 1,494.18
Mayo 100,305.60 1,610.45
Agosto 0 1,5615.14
Septiembre 0 1,810.51
Octubre . Va incluido en pago de noviembre 1,347.87
Noviembre 135,225.30

Diciembre ' 120,401.00 1,322 61

2022

Enero 104,506.21 3,322.61
Febrero y Marzo 191,363.24 1424.49
Marzo 6,664.35
Abril 83,680.26 2,592.01
Mayo 98,744.71 1,932.98
Junio 73,569.82 1,725.43
Julio 97,984.26 2,998.05
Agosto 80662.43 1,556.91
Septiembre : 97,626.13 1855613

Asi mismo, el municipio tuvo un saldo a favor de $ 652, 798.00 el cual ha sido
compensado contra los saldos resultantes de facturacién de alumbrado publico a
partir del mes de Junio de 2021 y a la fecha hasta consumir el saldo a favor. CFE
no realizo ajustes adicionales a la facturacion normal por supuestas cargas no
cobradas. Quedando en la espera que la informacién sea completa a su
requerimiento, asi mismo, quedando a sus o6rdenes.

B T ATENTAMENTE
& .JUNTOS AVANZAREMOS ~
Teul de Gonzalez Ortega, Zaca 073 a 10 de Noviembre de 2022




CFE Suministrador de Servicing Bisicos
Blvistin Comarcip! Bajlo
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2021 Afo de fa Independencia”

OFICIO No. SSB/DP5801442/2022
Asunto: Recaudacion Derecho de Alumbrado Pablico

Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022
C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
FRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. CRTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo v a su vez para informarle que en el mes de Junio
2022 realizamos |a recaudacion del Derecho de Alumbrade Publico por la cantidad de $42,498.18
correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuacién, le informamos de las distintas opcicnes de pago por el servicio prestado, asi como los
datos bancarios para poder realizar el misma.

Hasta el dia 30/julio/2022 3.5% $1,487.44 $237.99 $1,725.43

El dia 31/julic/2022 4.3% $1,827.42 $202,39 $2119.81

A partir del dia 01/agosto/2022 5.8% $ 2,464.89 $394.38 $ 285928
Banco Convenio CIE CIE Interbancario Referancia para el mes de junio 2022
BBVA 001852256 012814002018522568 01P58BA49522204707222

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante via correo electrénico a la direccion:
leticia.tiscarenc@cfe.nx y benjamin.reveles @ cfe.mx

Hacermos da su conocimiento que dicho pago es un requisito para poder descontar la recaudacién DAP
de la facturacion de Alumbrado Piblico, y en su case, hacer la devolucién del saldo a favor.

Sin ¢tro particutar, le reftero el salude y le agradezco su apoyo gue nos brinda con la presente,
guedando a sus Ordenes para cualquier comerntario.

({1 fﬁ'ﬁqf!'h . -
Arq. Leticia Tiscarefio Saucedo
Encargadw de 1a Zona Comercial Zacatecas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P. Lic. David Monreal Avila - Gobernacior Constitucional del Estado de Zacatecas,
GC.C.P. Ing. Maree Antenle Diaz Romere - Respansabie de la Divisisn Comercial Bajio
G.C.F. Expediente

~Contigo

Vialigad Arroyo de la Plata No3 Zona Indistrial. C.P.88604., Guadalupe Zacatecas
4929239282 extension 19801



LFE Suminivirador de Servitios Bdsicos
Divlsidn GComereial Bajio
Zong Comarclal Zagatocas

Comisitn Foderal de Elsetricidad
‘2021: Afo de la Indspendencia”

OFICIO No. SSB/DP5801443/2022
Guadalupe Zacatecas, a 21 de julio de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforime a lo establecldo en el convenio de Recaudacion de Derecho de Alumbrado Pablico (DAP)
formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL. DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de
Servicios Basicos, me permito informarle el imparte recaudade en el pericdo del dia 01/junic/2022 al dia
30/junio/2022, el cual se descontara de la facturacion de alumbrado pablico del mes junio 2022 conforme a
los conceptos que en |a tabla se sefialan:

(+) | Facturacién ds Alumbrado Piblico dst mes junio 2022: $ 116,068.00
(-} | Importe recaudado por DAP -$ 42,498.18
Saldo total a pagar al clerre de mes: $73,569.82

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que diche saldo a pagar sea cubierto dentro de los
siguientes 10 dias naturales postericres a la recepcién de la presente notificacidén segan lo indicado por ta
clausula décima primera del citado convenio.

Su page podra realizarlo en nuestras Cficinas de Atencién a Clientes o por transferencia electrénica a
nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP: 3143
Referencia: 01P58B49527704707222

Una vez realizado el pago, agradeceramos enviar su comprobanta via correo electrénico a la direccion:
leticia.tiscareno@cfe.mx y benjamin.reveles@cfe.mx

En casa de no realizar el pago correspondiente, se procedera con la suspension del suministro de energia
eléctrica en sus instalaciones de conformidad con 1o establecido en las fracciones IV y IX del articulo 41 de la
l_ey de la industria Eléctrica.
e
A

Arq. Le¥{cia Tiscarefio Saucedo

Encargado de la Zona Comercial Zacatscas
Zona Comercial Zacatecas

C.C.P, Lic. Davld Monreal Avila - Gobernadar Constitucional def Estado de Zacatecas.
C.CF. Ing, Marco Antonio Daz Romero - Responsable de la Divislén Comercial Bajlo

C.C.P. Expedients ‘“’@Qﬁ i_fga

Vigfidad Arroyo de fa Plata No3 Zona Indistrigl, C.P.98604., Guadalupe Zacalecas
4929239282 extensicn 19801
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2021 Afo de fa Indepeandencia”

OFICIO No. SSB/DP582012/2022
Asunto: Recaudacion Derecho de Alumbrado Publico
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022
C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ, ORTEGA
PRESENTE

Aprovacho el medio para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle gue en el mas de agosto
2022 realizamoes la recaudacién del Derecho de Alumbrado Publico por la cantidad de $38,347.57
correspondiente al municipio que usted dignamente representa,

A continuacién, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, asi como los
datos bancarios para poder realizar el mismo,

Hasta sl dia 05/octubre/2022 3.5% $1,342.16 $214.75 $ 1,556.91

El dia 0Bfactubref2022 4.3% $1,848.95 $ 26383 $1,91278

A partir del dia 07joctubra/2022 5.8% §2,224.16 $ 35587 % 2,580.02
Banco Convenio CIE CIE Interbancario Refarencia para el mes de agosto 2022
BBVA 001852256 012914002018522568 01P58B49527204709226

Una vez realizado €l pago, agradeceremos anviar su comprobants via correo slectrénice a la dirsceion:
alejandro.velez@cfe.mx y benjaminoreveles@cle.mx

Hacemos de su conocimiento que dicho page s un requisite para poder descontar la recaudacion DAP
de la facturacion de Alumbrado Publico, y en su caso, hacer la devolucion del saldo a favor,

Sin otro particular, le reitero el saludo y le agradezco su apoyo que nos brinda con la presente,
guedando a sus ordenes para cualquier comantario.

Atentamente

C.C.P. Lic, David Monreal Avila - Gohemador Constitucional del Estado de Zacatacas.
C.C.P. Ing, Marce Antonio Diaz Romero - Responsable de la Divisidn Comercial Bajlo
C.C.P. Expediente

==L ONLGo

Viglidad Arroyo de la Plata No3 Zona Indisirial. C.FP.98604., Guadalupe Zacatacas
4920239282 extansion 19801




GFE Suministeador de Serviclos Bdsivos
Diviztdn Comearcial Bajip

W I Zons Gomercial Tanaleeas
Comision Federai d9 Flectrividag®
2021 Aflo da fa Independencia®

OFICIO No. SSB/DP5802013/2022
Guadalupe Zacatecas, a 26 de septiembre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenic de Recaudacion.de Derecho de Alumbrado Publico {DAP)
formalizado entre el H. AYUNTAMIENTQ DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA y CFE Suministrador de
Servicios Basicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del dia 01/agosto/2022 al dia
31/agosto/2022, el cual se descontara de la facturacion de alumbrade publico del mes agosto 2022 conforme
a los conceptos que en la tabla se sefialan:

Facturacion de Alumbrado Pablico del mes agosto 2022: $119,010.00
{-) | Importe recaudado por DAP $ 38,347.57
Saldo total a pagar al cierre de mes: $ 80,662.43

Por lo anterior, le solicito su distinguido apayo a que dicho saldo a pagar sea cubiertc dentro de los
siguientes 10 dias naturales postetiores a la recepcion de la presente notificacién segan Io indicado por la
clausula décima primera del citado convenio.

Su pago podrd realizarlo en nuestras Cficinas de Atencidn a Clientes o por transferencia electronica a
nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP: 3143
Referencia; 01P58B49522704710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprebante via correo electrénico a la direccion:
alejandro.velez@cfe.mx y benjamin.reveles@cfe.mx

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procedeta confla suspensién del suministro de energla
electrica en sus instalaciones de conformidad con lo establegid® en las fracciones IV y IX del articulo 41 de la
Levy de la Industria Eléctrica, '

L~

Atentamente

G.C.P Lic, David Monreal Avila - Gobernador Constitucional del Estast de Zacatecas.
C.C.P. Ing. Marco Antonio Diaz Ramero - Responsable de la Divisldn Cormaraial Bajio
G.C.P. Expediente

Vialidad Arroyo de la Plala No3 Zona Indistrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4929233282 axtension 12407



4 P~ _ CFE Suministrador de Servicios Bésicos
. ' Divisidn Comeicial Rajio

Zona Comergial Zacaferas
Domision Fadsrgd do Elepiripidad

‘2021 Afic de fa Independencia’

OFICIO No. SS5B/DP5802206/2022
Asunto: Recaudacion Derecho de Alumbrado Plblico
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022
C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. QRTEGA
H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO TEUL DE GI.EZ. ORTEGA
PRESENTE

Aprovecho el medic para enviarle un cordial saludo y a su vez para informarle que en ¢l mes de
septiembre 2022 realizamos la recaudacion del Derecho de Alumbrado Publico por la cantidad de $45,692.87
correspondiente al municipio que usted dignamente representa.

A continuacién, le informamos de las distintas opciones de pago por el servicio prestado, asi como los
datos bancarios para poder realizar el mismo.

Hasta el dia 26/octubre/2022 3.5% $1,599.25 $ 255.88 $1,855.13

El dfa 27/octubref2022 4.3% $ 1,964.79 $314.37 $2279.18

A partir del dia 28/octubre/2022 5.8% $ 2,650.19 $ 424,03 $ 3,074.22
Banco Convenio CIE CIE Interbancario Referencia para el mes de septiembre 2022
BBYA 001852256 012914002018522568 D1P58B4952ZZ04710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante via correo elactrénico a la direccion:
alejandro.velez@cfe.mx y benjamin.reveles @cfe.mx

Hacemos de su conacimiento que dicho page es un requisito para podear descontar la recaudacion DAP
de la facturacién de Alumbrado Plblico, y en su caso, hacer la devolucidn del saldo a favor.

Sin otro particular, le reitero el salude v le agradezco su apoyo gque nos brinda con la presente,
guedando a sus dérdenes para cualquier comentario.

Atentamente }

C.C.P. Liz. David Monreal Avila - Gobernadar Constitucional del Estado de Zacatecas,
C,C.P. Ing. Marco Antanio Diaz Romero - Responsable de la Divisién Comercial Bajio
C.C.P. Expediante

wmﬁ%.
Viafidad Arrovo de fa Plata No3 Zona Indistrial. C.P.98604., Guadalupe Zacatecas
4520238262 axtensidn 19801



CFE Suministrador te Servicios Bdsices
fivisidn Comerelaf Bajio
Aong Comercial Zacalecas

Gomision Federal dp Etpclricidad”
2021: Afio ds Ja Indspendencia’

OFICIO No. SSB/DP5802207/2022
Guadalupe Zacatecas, a 17 de octubre de 2022

C FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ. ORTEGA
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudacion de Derecho de Alumbrado Publica (DAP)
formalizado entre el H. AYUNTAMIENTQ DE MUNICIPIO TEUL DE GLEZ, ORTEGA y CFE Suministrador de
Servicios Basicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del dia 01/septiembre/2022 al
dia 30/septiembre/2022, el cual se descontara de la facturacion de alumbrado pablico del mes septiembre
2022 conforme a los conceptos que en la tabla se sefialan:

ik i T
(+} | Facturacion de Alumbrade Publico del mes saptismbra 2022 $143,319.00
(- | Importe recaudado por DAP $ 45,692,87

Saldo total a pagar al cierre de mes: $97,626.13

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldoe a pagar sea cubierto dentrc de los
siguientes 10 dias naturales posteriores a la recepcién de la presente notificacion segin lo indicado por la
clausula décima primera del citado convenio,

Su pago podra realizarlo en nuestras Oficinas de Atencidn a Clientes o por transferencia slectronica a
nuestra cuenta bancaria:

Cuenta BANORTE
Empresa CEP; 3143
Referencia: 01P58B49527704710221

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante via correo elestronico a la direccion:
alejandro.velez@cfe.mx y. benjamin.reveles@cfe.mx
En caso de no realizar el pago correspondients, se procedega col la suspension del suministro de energia
electrica en sus instalaciones de conformidad con i¢ establgcico en tas fracciones IV v IX del articulo 41 de la
Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

Ing. Alejandro Velez

C.C.P. Lic. David Maonreal Avila - Gobernadar Constitucional del Estado de Zacatecas,
C.GC.P. Ing. Marco Antonlo Diaz Ramera - Responsakle de 1z Divisién Comercial Bajlo
C.C.P, Expadienta i

&Wﬁ%"
Viglidad Arroyo de fa Plata No3 Zong Indisirial, C.P.98604., Guadalipe Zacatecas
4928238282 extension 19801



T2p T eudeq

0peqoJdwod Jojea |2 Jod giedi|diy|nW 3s ‘%4S7 | JOUSW B3 SaJelIxne s0diNba SO| 3p e1IU31I14d 9P JOjBA |3 OpUEND :BION

| vocger- || zesyT- [ 0000T | [ _osszos [ oessz ][ oooose | [ oseszz || sez09 || ooooer |

avaidiydid3na 30 Tvy3a3d NOISIINOD VH3LHO0 Z3TvZNOD 3a 1( QIdIDINNA

34 IINV.LYASIHdIY OIdIDINNN T30 3

/

OpeqoJduwiod Jojea [3 Jod esedljdij|nw 35 ‘467 |2 JOUSW eas saseijixne sodinba so| 3p ePUSIINE 3P JOJBA |3 OpUENI :B1ON

nmmu -

S095£06 1|C DEagz

[ ooszoRsootetsy __ 008'L1- __ 7687 T- __ __ 0852706 __ 0E95°L __ : £0£05102 __ 0588°ZL _ﬁ 8EL0'S _. 0zoz/1t/6t |[_sL00071z80eT_|[¥00IaIW Nis]

T VINGIO3 TWioL

OLINJyID VION3Y3dIa INOJIS 0202 OSN3D ndy ¥0daiaaw

SYIIVNIANT ¥ OX3INY

02118Nd OQVHEIANTY 3d OSNID 130 35019530
SYD3LVIVZ YNOZ
0Jrva NOQISIAIG




T = DIVISION BAJIO
- ZONA ZACATECAS
i Feteratild et DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

. CUENTA: BSDP581150550010  FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: ALAM|

LN ARIAS CENSO ANTERIOR: 45 CARGA KW CENSO ANTERICIRE 256 ! :

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 15 l 675 | 675 ; 844 |
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 11 I 330 | 330 | 0.00 ]| 330 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION - ) - -
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 22 | 3,850 | 3,850 | 025 | 4,813 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 1 70 70 0.25 88

4.4 b.074 )

CARGA INSTALADARW

omsn.iiv:o PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS:) -
EONSUMOPROMEDIO MENSUALKWH (30.418125) 13

EL MUNICIPIO REPRES TA'T'E DE

T
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

EUL JE GONZALEZ ORTEGA

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL | 49 | 4,925 | 4,925 ] | 6,074 |
CARGA INSTALADA KW 6.07
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 72.89
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 2,216.43

Paginaldel
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DIVISION BAJIO
. ZONA ZACATECAS
ol e Elec e DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

AP 1400812556858  MEDIDOR: 4FJ348  CIRCUITO: A513

UENTA: 23DP58158177007 FCHA CENSO'

AI-ICIRRADORES

AHORRADOR 45 WATTS 2 | 90 | 90 | 025 | 113 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION
VAPOR DE MERCURIQ 175 WATTS 2 | 350 | 350 | 025 | 438 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION - - -
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 3 210 210 0.25 263
L] i a1 bau )

S CARGATNSTATADA KW Tl
CONSUMO PROMEDIO DIARID KWH {12 HRS.
OPROMEDICMENSUALKWH{30.41d

PaPAC L L2 By
(A | o% Whin,, ¥ . :
(-'} .-II 2L = ‘ ' ' i B

Gy, sl REPRESENTANJIEDEUMUNICIPIO _ REPRESE Agé
“*, MUNICIPIO DE TEWL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

| TOTAL l 7 | 650 | SO 3 oy |
CARGA INSTALADA KW 0.81
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 9.75
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 296.50

Pdginaldel
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DIVISION BAJiO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

VAPOR MERCURIO ALTA PRESION
VAPOR DE MERCUHIO 175 WATTS

SCARGAINSTALADAKW i
SUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS,)
L CONSUMB PROMEDIO MENSUAL KWH (30,41 dias).

REPRESENTATE DE
COMISION FEDEFAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprabado

| TOTAL 1 1 | 175 | 7S | 219
CARGA INSTALADA KW 0.22
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 2.63
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 79.83

Paginaldel
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VY i, e DIVISION BAJIO
7 [ ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

RPUE130051156146 MEDIDOR: SIN MEDIDOR | CIRCUITO: AS131605800700 ' TENSION: 1

e

oAl

LUZ DE LED
LED 30 WATTS
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS

i TUCARGAINSTATADAKW S

QDNSUMD PRJMEDID DIARIO KWH {12 HRS ]

5, ] ""\'\\ \
[0 QR Bl 2 O b7
Lih 0 L' REPRESENTA MUNICIPIO REPRESEMTATE DE

\. G, s MUN[CIPlb DE TEWUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

f o : g e

OrEs

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menar al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL | 3 | 170 | 170 | | 205 |
CARGA INSTALADA KW 0.21
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 2.46
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 74.81

Paginaldel
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144

DIVISION BAJIO

ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS
ANEXO 3
141 I B FOR! A f I [
"ef'r ' TOrAS 5824380 TENSION 2277220
1720 [y 0¥ o) '!"J'll_h' '{'_".".1'.‘['!'."-'_ l i\ A :
i“hrH\F‘h _'i ‘;__': l\i"l* R 1\1‘ \1)&‘4\:_”_ a5 '
OBSERVACIONES DE FACTURACION MUNICIPIO
L) RiE L] : A DAL oy p HICHTA - 1y
LUZ DE LED
il LED 30 WATTS 1 | 30 30 0.00 30
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 1 175 175 0.25 219
¥ [} i 14
LCARGA INSTALADA KW L F05 NEEE
co&sum PROMEDIGDIARID! xwﬁ uz Hns oy
MEDIC: MENSUAL KWH! (30,41 dlas} i
' \
]
REPRESENYATE DE
COMISION FEDERM. DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado
[ TOTAL | 2 | 205 1 205 | 249

CARGA INSTALADA KW 0.25

CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 2.99

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 90.77

Pagina 1de 1
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

b g D UENTA: 2 gi181 S FEl NSO:19/11/2020: '-'.TI‘.:.};;“"' MONA;

AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS

FEHUTs RN

CARGAINSTALADA KW it ;
D'QROMEDIDDIARIO I(WH [12 HRS: ]

REPRESENTATE DE
COMISION FEDEAAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

= TOTAL ] 1 | a5 | 45 | | SEh
CARGA INSTALADA KW 0.06
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 0.68
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 20.53

Paginaldel
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

1DPS31181541040 FE LN ORESITA A ]
"..‘-_I".i_i .‘.--r';|'_|‘I:.__‘._I'-';_':_;‘-'. O ANT] ‘.‘;i“[f Ri6 G HGA K frfp,{%;:;l,: E:;!:-g'i;'ii;l‘;:::f : 8 Mg : : r '
OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO !
: N OTALWATTS U RS 1925%
AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 2 | 90 | 30 | 025 | 113 |
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 2 | 50 | 60 | 000 | 60 I
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION e | o ey = = -
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 3 525 525 0.25 656
) b b Tra
74
_ REPRESENYATE DE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Nota: cuando el valor d_e eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado
| TOTAL [ 7 | 675 | 675 | T
CARGA INSTALADA KW 0.83
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 9.95
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH {30.41 dfas) 302.43
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

'-‘-J'f.fl-".-iJ"t_-.l'. 97/11, J:'.J‘l._i:-'ij:._h‘}.."‘. S PRESITAS

| KW CENSOANTERIOR:0,9. &0 F 0 i i

AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 3 | 135 | 135 [ 025 | 169 |
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 7 | 210 | 210 | 000 | 210 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION - b - N . e =y pmo
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 4 700 700 0.25 875
DTL 4 14 1" '
REPRESENAATE DE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicard por el valor comprobado

[ i N VP TOTAL | 14 | 1,045 [ 1,045 q [ 1,254 |
CARGA INSTALADA KW 1.25 ]
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 15.05
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 457.52

Pagina 1de 1
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— DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 6 | 270 | 270 [ o025 | 338 ]
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 3 | 90 | 90 [ 000 | 90 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION P -
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 1 70 70 0.25 88
DT 1 130 430
SCARGAINSTALADA KW A e i i 0 52 5
LCONSUMOPROMEDIO'DIARIO KWH {12 HRS:) L6.181

ROMEDIOMENSUALKWH (3041 dias) & (8793

]

.,-":" \.'.'I.'..'\‘ ;,.'

P e LSRN <A
2 oh WhiDg, 4
) g

A | R ]

' y 7 '

. 1"}, REPRESENTANTE YNICIPIO . REPRESENTATE DE

1' - ,; o MUN'QHQ‘DE TEUL GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDEKAL DE ELECTRICIDAD
e I3 {'I‘_'i."“ #

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL |40 | 430 [ 430 ] 515
CARGA INSTALADA KW 0.52
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 6.18
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 187.93
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

AEENALLD T < | Yol t-r | ~ oY \
WT0SG0468: MEDIDOR! At '.'.'|- 1DCGR RCLHTO: £ 21605810540

UENTAB5DPSAIF10550010 FECHA CENSO:49/11/2020 OLONIA; LORN A ALT,

I| I}tu‘l" FENSO Al t'rl l\' .'_‘{t.--'.l '-'4“1'.'-In:"l..i_i.i[_!'-]',! I

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS a4 | 180 i 180 [ 025 | 225 |
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 9 | 270 | 270 [ 000 | 270 ]
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION e - -
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 5 875 875 0.25 1,094
HCARGAINSTALADAKW. & S h i
DPR Mﬁmo DIARIO KWH {12 Hustl R
REPRESEMTAfE DE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se muitlphcara por el valor comprobado
| TOTAL | 18 | 1,325 I 1,325 | | 1,589 |
CARGA INSTALADA KW 1.59
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 19.07
~ CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 579.77
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3
D 1" 14 A { \ 1 R | i
CUE| 1DP5E. 10020 A CEN! ERRAND!
f -I'-.’:!L"_"!.T{;:_‘- "H\';““ -';.li‘\_." -i,',,‘;[ !::: -4 -_,.-g._.-_-,'__l,: KWLC ':'\.:l".“._,‘--h"',:'4_45_:"5§'I'"_- ,-r
OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO
] RIPCIO “ nfily 1y 4 HTOTA T A
AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 2 90 | 90 | 025 | 13 |
LUZ DE LED
LED 30 WATTS < 30 30 0.00 30
L) 1 1 .
e
Vb e f
; REPRESENTANT L paUnicipio REPRESEMTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL E GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado
| TOTAL [ 3 [ 120 ] a0 e ain | 143 |
CARGA INSTALADA KW 0.14
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 1.71
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 52.00
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DESCRIPCION

DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

U rotALwATTS 1 suBTOTAL | gsus | TOTAL

AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 2 | 50 | 90 | 025 | 113 |
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 10 | 300 l 300 | 000 | 300 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION e = )
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 1 175 175 0.25 219

OTh

CARGAINSTALADA KW
CONSUMO PROMEDIO DIARIQ KWH (12 HRS. }

T CONSURMO PROMEDIO MENSUAL KWH (3041 dias)

/A

_ REPRESENFATEDE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

I TOTAL | 13 [ 565 | 565 | I 631 |
CARGA INSTALADA KW 0.63
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 7.58
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 230.36

Paginaldel
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CANTIDAD

DIVISION BAJiO
ZONA ZACATECAS

LUMINARIAS

TOTAL WATTS

SUBTOTAL

fe Elgchnicidal DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

+25% %

VAPOR DE 50DIO 70 WATTS

CARGA INSTALADA KW
CONSUMO PROMEDIO DIARTO KOWH (12 HAS.)
CONSUMD PROMEDID MENSUAL KV/H (30.41 dias)

EL MUNICIPIO
ONZALEZ ORTEGA

REPRESENT

COMISION FEDERA

E

E ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

= % _TOTAL. 1 v RN A L ] 140 [ 10 |
__ CARGAINSTALADAKW | 048
mwsumomomamo DIARIO KWH (12 HRSJ CalSa, 1
~ CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)|____ 63.86.

175
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= DIVISION BAJIO
' ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS
ANEXO 3
EHALT ‘,_,j!‘-\ CTOR: B ..-__i];il.;t.}.l,'..l._;-",_ 22438963 -103.3234875 . e
IRCUITO} ASIR1G0SBRE060  TENSIONE127/220

J‘s'Jt 2020 (C( ‘.11-'1!![;_\._ AT (;',-,|‘:154_‘.,_'
OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO
TS DESCRIBCION L UL CANT
LUZ DE LED
LED 30 WATTS.

5 CARGAINSTALADARW. B 0,050

NSUMOPROMEDIO DIARIO KWHIL2HRS)

f.‘--chSUMURo'l'\ﬂEbiﬁ_'MENSUAL’KWH'(SDLdIdi:':s} et Y o s

)/..-..'. WO

{0 :

fns y

| fa s \

|- g Vi 4 &

{ Y

\ ' A

S Wy

3 : 1 (,'_l

REPRESENTANTE D NICIPIO REPRESENTATE OE
MUNICIPIO DE TEUL DEGONFALEZ ORTEGA COMISION FEDERAY/DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

I - TOTAL | 2 J 60 | 60 |

CARGA INSTALADA KW % 0.06
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 0.72
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 21.90
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
sifiion Fetoral de £ striciad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

;'ﬁzsbﬁipi:flo'ﬂ._:_ SO EANTIDAD S L TOTALWATY UBTOTACIE (4355 ToOTALNS
AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 1 I a5 | a5 [ 025 | 56 |
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 2 60 60 0.00 60
I 1 )

SCARGA INSTALADA KW' B 01250
camsumo‘mnmsmn DIARID KWH uz HF& ) '

REPRESENTATEDE
COMISION FEDERAL PE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL | 3 | 105 aeere| 105 | 116
CARGA INSTALADA KW 0.12
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 1.40
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 42.42

Paginaldel



0202/L /02 | E¥8SSE0SLOEL NdY | 9EG9VS HOAITaN |




T3pT euided

opeqo.dwod Jojea 2 Jod gJed|dianiu 35 ‘%4SZ | Jousw eas saJej|ixne sodinba so| ap eldua131)2 8p JO|BA |2 OPUEND :BION

[ owvrwz- || setroe- || ocooost- | [ osszer || osstz || ooooOZ __ osttz || €siro [ ocooos |

. AWHOANITYAOL.

et G

QvaID1¥17313 30 143034 NOISINGD
,_303iNydNasIYdIY

opeqoJduwlod 1ojen |2 Jod gJedl|diynw 35 ‘%57 [B JOUIW BIS SIJE||IXNE mong..ui..Ef.u.m_UbQucm 3p ojeA |2 Opuena :eloN

S 75 [ Al i sz | esiro fim s | vinoieaavion i
ovosgssogteisy || sterve- _ 81107 __ __ 0952°5T __ 0881'Z __ _; 71608107 ; 0SI1C _ﬁ E9LT'0 __ _ 0z0z/tt/oz || v9sSSIOG00ET | posssiosooey
OLIN2dID VION3¥341da OIS 0202 OSN3D Nndyd dJ0daigan

SYIRVNIANT ¥ OX3NV

021180d OAVY¥EINNTY 3d OSN3D 130 35019530
SYJ3LVIVZ YNOZ
0Irva NOISIAIC




DIVISION BAJIO

SO ZONA ZACATECAS
. derai de Elpotricidat DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS
ANEXO 3
COORDENADAS: 21.4168444,:103 9388126° TFA:5A

0 TENSION: 127/220

VEDIDDOR: 130090155564 IRCUITO; ASIS1605BBT0:
FA B DA Pt il ER e e B S W \Eé e el dE e g s
| it Sl nEal AAEEARTIN 1 E L R FERL inIE4 500N mr i M TR ST A L RED £
tas .".l.lH.:.\. a,s_..u_u FECHALENSD £ 20207 COLONIAT LALTOBERA
: e : =
3 1
||L]TJ'| Ii!' \“"‘ & ¢t J 7 y J

-

PDESCRIPCION . _
AHORRADORES
[ a5 [ as [ 025 | 56 |

AHORRADOR 45 WATTS 3
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 4

0

CARGATNSTALADA KW S S 0. [0
MO PROMEDIO DIARIOKWH {12 HRS A8 E0 2! 12‘ af
Aidig) L eddzii

S5CON
EEOREOND FROMEDIG MENSURURWH 30

REPRESENFATE DE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

MUNICIPIO'DE’TEL‘!L DE G AlEZ ORTEGA

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicaré por el valor comprobado

| TOTAL I 5 | 165 165
CARGA INSTALADA KW 0.8
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 2,12
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 64.32
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
‘L _ DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

Conngion Federal s Elonii

LUMINARIAS
ANEXO 3

'OR:B- COORDENADAS: 21,4186594,-103:3422565 TRAL S

2 -5"'!.;;‘.']1.'.:.' II' FOMII2L [HC l_liii,'_,_'_‘-' 220 [ENSIONE 127220
S > 2 F oty 1 K T o - ¥ e =¥

,!.'{e',p-'g-;f;J,‘_-.'_-:r.:-{| 12020 COLONIALA LOBERA

R DESCRIPCION I

LUZ DE LED
LED 30 WATTS 3 | 90 | 90 | 000 | 90 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 1 175 175 0.25 219
1A ! 3 b L
CCARGAINSTALADARWS {031

cousumo PROMEDID DIARIO RWH uz HRS) T E

BLONSOMO PROMEDIOMENSUALKWH (30.41d/a5) |

REPRESENAATE DE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

| TOTAL [ 4 | 265 | 265 J [ 309
CARGA INSTALADA KW 0.31
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 3.71
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dfas) 112.67
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DIVISION BAJIO

ZONA ZACATECAS
Lamrsion Federal de Hect DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS
ANEXO 3
3TAL E IDRT ...‘.' \ i | b
SREU: 130130! ) 3
LIF SUENTA: 281560053 FECHA i
0 ANTERIDR: &' CARGA KW CENSO ANTERIOR: 03381 P -
OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO
, lTeile ANTIDAD 1018 : ATOTA ; ; DIE
AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 1 | 45 | as | 025 | 56
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 4 | 120 I 120 | 000 | 120 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION o = i e rs
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 1 70 70 0.25 88
DT a .
T CARGA INSTALADAKW!
S CONSUMO PROMEDIODIARIO KWH {12 HRS ) £ £
SCONSUMO PROMEDIDIMENSUALKIWH (30415 ias) 50
ARt I. {
9 .
EL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO BE TEUY DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEPERAL DE ELECTRICIDAD
Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor cumprubadu_
[ TOTAL | 6 | 235 | 235 | 264 |
CARGA INSTALADA KW 0.26
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 3.17
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 96.25
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¥ = = DIVISION BAJIO
= = ZONA ZACATECAS
an Federal de Eleoticioa DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

LUMINAS

RIOR: 1 CARGAXW CENS

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

" DESCRIPCION:
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS
- TOTAL :

0 I CARGA INSTALADA KW 022"
8 CONSUMD PROMEDIO DIARIO KWHI12 HRS:) 263
SCONSUMD PROMEDID MENSUAUKWH (30,61 dias) 75,83

= = -5
REPRESENTAN ICIPIO REP
MUNICIPIO DE TEUL ()E GONZALEZ ORTEGA COMISION E

E
RAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

| TOTAL | 1 | 175 | 175 | 219
CARGA INSTALADA KW 0.22
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 2.63
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dfas) 79.83

Pagina1de 1
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DIVISION BAJIO
, ZONA ZACATECAS
Sornsion Feoeral o Elaciieida DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3
RAITORIAL CECTOR: B COORDENADAS: 21.4711817,-103.3025F ACSA
.H rl',l| '1||||'J
t) lr‘)J. 5 ,1 },lj} * LAS PLAY
OBSERVACIONES DE FACTURA;CI(:IN MUNICIPIO
L) Ri¥ L 4 AL DK L 3 HIGI A o 1A
AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 1 a5 | 45 0.25 56 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 3 525 525 0.25 656
o7 . S 710 ]
S CRRBATNSTATADA WIS B A
B GONEUMOPROMEDIO DIARIO KWH (12 uns) ;_ AR L
CONSUMOPROMEDID MENSUALKWH (30,91 dizs) 22al.01
N pBEOR ke
r‘r |"-, h 4 3 v
I'I t
REPRESENT REPRESENT.
MUNICIPIO DE TE COMISION FEDERAL B ELECTRICIDAD
Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicaré por el valor comprobado
[ TOTAL I 4 | 570 I 570 | 713
CARGA INSTALADA KW 0.71
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 8.55
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 260.01
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DIVISION BAJIO

ZONA ZACATECAS
o Fedeaat e Eleatn DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS
ANEXO 3
RITORIAL 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.44195 W1 i : R
RPL: | MEDIDOR: 130030756151  CIRCUITO: 8131605858680 TENSION :
T CUENTA; FECHACENSO:20/11/20 ' pa

LUMINARIAS CENSO'ANTERIOR: 0 [CARGA KW.CENSO ANTERIORI O |

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

FDESCRIECION

AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 4 | 180 | 180 [ 025 | 225 |
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 7 | 210 ] 210 | 000 | 210 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION - B __
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 2 350 350 0.25 438
OT4 a0 a0 5

{1 UCARGAINSTALADAKW. | [0 ¢

EEICONSUMD PROMEDIO DIARIO KWH {12 HRS.) * (50 &
SCONSUMOPROMEDIOMENSUALKWH (30,41 dias) =i
8 ’ o ‘-.t A .J" =a
A Y Qutos 5,
£ 3 L%
£ b s, o
~ REPRESENTANTF DEL MUNICIPIO . REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE fEUL PE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDEBAL DE ELECTRICIDAD
Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipas auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado ) o
| TOTAL i 13 [ 740 [ 740 £l ! 873
CARGA INSTALADA KW 0.87
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 10.47
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 318.39
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THIA "OF
RPU: £30130555867  MEDIDOF
D4
- E N DP :
JIVTINARIAS :'-‘.‘:.L"..""-""9‘.”_11.5515-' HEAK

DESCRIPEION]
AHORRADORES

26

DIVISION BAllO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

! 150 REINTO: AS13160589272

ECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALOIALTC

SO ANT RIOR AT i = ; !

AHORRADOR 45 WATTS

VAPOR MERCURIO ALTA PRESION

VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS

DTA

DEARGAINSTALADAKIN

BROMEDIODIARIO KWHI12 HRS.) . f

S5 E
fo05°

NCONSIMO PROMEDIOMENSUALKWH (30,41 dias) .

57931

. ''.REPRESENTANTE DFLMUNICIPIO
MUNICIPIO DE TF(L DE GONZALEZ ORTEGA

_ REPRESPNTATE DE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL [ 8 | 1,270 I 1,270 ]
CARGA INSTALADA KW 1.59
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 19.05
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 579.31

Pagina 1de 1
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OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

29

DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

VIINARIA! ;“‘H \u .lhr ARGA ‘1“ CENSO ANTERIOR

EONSUMO PROMEDIDMENSUALKWH 3041 dias) &

LUZ DE LED
LED 30 WATTS 2 | 60 | 60 | 000 | 60
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 2 140 140 0.25 175
DTA [0 i1
SICARGAINSTALADARW S 024,

OPROMEDIO/DIARIO] kwu (12 HRs, i

2828

85,76,

“

' ' REPRESENTANT| ICIPIO
MUNICIPIO DE TEULDE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATEDE
COMISION FEDERAIDE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL [ a |00 1 200 | [ 235
CARGA INSTALADA KW 0.24
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 2.82
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 85.76
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= = DIVISION BAJiO
. ZONA ZACATECAS
Contision Fedanl de Eoctivdad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

[ e e T T 2
e UENTA: 21DR58J18150043] LOS LUNA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 \CARGA KW CENS

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

SDESCRIPCIONTE TOTALWATIS )
AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 56 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 1 175 175 0.25 219
BEf: U ]
CARGATNSTALADA KW ML BT k.28
LCon ﬁJMu PROMEDID DIARIO KWH (12 FIRS | A s S
CGNSUMO PROMEDIOMENSURLKWHAZ0 ML dfas] 100:35°
REPRE TA’TE DE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado
f TOTAL [ 2 [ 220 | 220 | | i)
CARGA INSTALADA KW 0.28
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 3.30
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 100.35
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- T_ DIVISION BAJIO
\ ZONA ZACATECAS
Conttsion Federni e Elpciricidsd DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS
ANEXO 3
RITL ARDENA AG36T, ' ok g
E : ,_ B A ‘Z-__!'.‘._;.J.f!:'”']_%I'l"'; 0t TENSIO! i \ _
L .-' ;' -:“-:‘ o . '-{_)_'_':i_:'. _'*J‘l‘}l:!i '\‘I. : : -;fl: DEG INZALEZ [ I. ¥ :'-I_'.'-- '

LUMIN A KW CENSOANTERIORI 035 1 10

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

RIAS CENSCH

ADITIVOS METALICOS
ADITIVO METALICO 250 WATTS 1 l 250 | 250 [ 025 | 313 |
AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 1 | 45 | 45 | 025 | 56 |
LUZ DE LED - - _ -
LED 70 WATTS 1 ] 70 | 70 | o0 | 70 |
LED 30 WATTS a | 120 [ 120 | ooo | 120 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS

- T CARGAINSTALADAKW 0t
£ S CONSUMO PROMEDIDDIARIO KWH {12 HRS )& L
S CONSUMD PROMEDID MENSUALKWH{30.81 dias)

REPRESEN £ MUNICIPIO REPRESENAATE DE
MUNICIPIO DE {EUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Paginalde?2
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
jon Faderad e Elocticilad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3
Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado
L TOTAL o 9 ] 625 [ 625 | 734 ]
CARGA INSTALADA KW 0.73
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 8.81
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 267.76

Pagina 2 de 2
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LOMIARIAS I: _ A
OBSERVACIONES DE FACTURACIﬁN MUNICIPIO

' RIPCIO
LUZ DE LED

. : TR T
W .'{.',i_ I:].' § 4’}'.1:{!'. CQLC .‘1}_],._. ¥

39

DIVISION BAJiO
ZONA ZACATECAS

LUMINARIAS

i‘.‘!'-lj‘l._{_l’! 5134

MED5R00]

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO 3

LED 30 WATTS

30

[ 000 | 30 |

VAPOR SODIO ALTA PRESION

VAPOR DE SODIO 70 WATTS

CARGAINSTACADA KW

& CDNSUMO PROMEDID MENSUAUKWH{3D.91 dras) i

cunsumomomsmﬁommoxwu{liHRSI .‘ |

n 3B..

3 vir &2
; o . i f ; .’ , } |
K Pl ; : : r. \'.’;
o / ]
'/~ REPRESENTANTE ICIPIO . REPRESENT Lpf-/
MUNICIPIO DE TEUL PE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL P'E ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL |

5 310 [ 310 |
CARGA INSTALADA KW 0.38
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 4.56
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 138.67
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DIVISION BAJIO

ZONA ZACATECAS
Earaaion Feaemlue Lloelnicidi DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS
ANEXO 3
RAITORIAL SECTOR: A COORDENADA : JGR0514 IGO4R4 ;

I 1'1..'__"" b ' I;‘f,;}i‘-;;,;}_l J"',\ 21605903 ENSION, i
j = .‘..i:;lii:.,.\_ "-ii:_i"."'-:-I’-;'I}|1'~I""I'3‘;.‘l_:'._ 'J : ‘:.._‘,I.!:-‘-.-".”"'. AT f EONZALEZOR :-f"-'-
LUTAINARIAS CENSO ANTERIOR! 7/ CARGA KW CENSO ANTERIORE0,613 1 e

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO
L DESCRIRCIONT

LUZ DE LED
LED 60 WATTS 1 [ 60 | 60 [ 000 | 60 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS

/i~ REPRESENTANTE DEL'MUNICIPIO REPRESENTATEDE
MUNICIPIO DE TEIL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL JfE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL [ 8 [ 550 | 550 | [ 673
CARGA INSTALADA KW 0.67
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 8.07
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 245.41
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W i DIVISION BAJIO
¥ ZONA ZACATECAS
Sonision Federat de Eleciticida DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

y , RG ]l,{z' '_.;.,:_..- '

o o

'."_.';;]*“.:j-“_-:.'};‘-_..l_:\l:.' J:'. :Il:- ]

CHACENSD20).

TUTSUBTOTALL LS Faabop# L THUOTALT

VAPOR SODIO AI.TA PRESION

VAPORDESODIOZOWATIS |8 _ _ 560 ) 560 | 025 700

; FCIA A
/".{r ‘_‘. ‘____\.\' it
’r’;l : Vg i -.“ '.
)= : P i
¥ it -,‘..‘ i I
. . REPRESENTANTED PIO REPRESENTAE DE“"
MUNlclPIO.DE_'IEGL DE GONZAVEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

! TOTAL [ 8 | 560 I 560 |
CARGA INSTALADA KW 0.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 8.40
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 255.44
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=] DIVISION BAJIO
7 ' ZONA ZACATECAS
il il Elpctrizit DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS
ANEXO 3

' RAL: 130 RCUITO! AS121605902400  TENSION: 1277220 -
? T \__I“] / -'lll.':'ff. .;\-.l:;f"l._j.,..'l.: _,-"-'_*'In :_; BONZ, -,.'...',. ) .tl{l_:.._.'_-'\ Pe . \ -
CUMINARIAS CENSO ANTERIOR: S /€ 435! S

D SOBTOTAL Y ks 1 TovAlITE
LUZ DE LED
LED 30 WATTS a | 120 | 120 | 000 | 120 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION

VAPORDE 50DI0 70 WATI'S )

AR \
) .
£ e
REPRESENTANT NICIPIO REPRESENTATEDE
MUNICIPIO DE TEY ONZALEZ ORTEGA COMISION FEDER E ELECTRICIDAD

Nota; cuando el valor de eficiencia de los equipos ausiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL | 7 | 330 | 330 | 383
CARGA INSTALADA KW 0.38
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 4.59
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 difas) 139.58
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DIVISION BAJ(O
ZONA ZACATECAS
psion f i Elechicid(f DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

_.._' .r”fj....l '“.‘“! iy oty

i_‘F’H.»MH 1£"--- \‘}l‘lf-hf""'l‘l’

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

LUZ DE LED
_LED 70 WATTS

ARG ATNS TALADA KW T ESP Do SR
q:_c}.sumopmmsmonmmoxwumuns; TREHGE
S CONSUMO PROMEDIO MENSUALKWH{30.48d/as) . 715,28

- REPRESENTANTEDEYRAUNICIPIO _ REPRESEMTATE DE
MUNICIPIO DE TE{IL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

I TOTAL | 28 | 1,960 I 1,960 | 1,960
CARGA INSTALADA KW 1.96
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 23.52
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dfas) 715.24
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LUMINARIAS CENSO ANTERIOR:, 14 - CARGA KW CENS:

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

AHORRADORES

o4

DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

MATIA! . A ENAA 1Y
A48 i ¥ 144.-103

"'-.‘111‘..11 ENSION 1277220

¢ 11"]|‘i|"‘

'1_-|-"-a"-':-_li_'v-.'.'- JR S

ANEXO 3

AHORRADOR 45 WATTS

135 ]

LUZ DE LED

LED 30 WATTS

60 |

VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS

CARGA [NSTALADAKW!

JCONSUMO PROMEDIO

2 ' 140 140

'CONSUMO PROMEDIO MENSUAI. KWH (30ardiasy & 1

MUNICIPIO DE TEUL ZALEZ ORTEGA

REPRES Aa’xz‘b?
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

I TOTALL S8 % ]

7 | 335 | 335 |

a4 |

CARGA INSTALADA KW

0.40

CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)

4.85

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)

147.34
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EUMINARIAS CENSO ANTERIOR: § | CARGA KW CENSOANTERIOR: 0.5380 71

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

AHORRADORES

DIVISION BAJiO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS
ANEXO 3
40 -‘”-"{ UHTC A i it

AHORRADOR 45 WATTS

LUZ DE LED

LED 30 WATTS

VAPOR SODIO ALTA PRESION

VAPOR DE SODIO 70 WATTS

2 GARGAINSTALADA KW= 8

CONSUNG PROMEDIO DIARIOKWH (12 AR5,

NSUMOPROMEDIOMENSUALKWH {30.41'dias) |

- b1

eIl f}
»
VW r s | e bl VTR g
_:'{' ot . A

o i

;" % Uy

{
| 1 -".

. REPRESENTA UNICIPIO
- MUNICIPIO DE TEU}. DE GYNZALEZ ORTEGA

_ REPRESENTATE DE
COMISION FEDFRAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicard por el valor comprobado

LI IS TOTAL I 5 | 235 | 235 | EEd86 17,
CARGA INSTALADA KW 0.29
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 3.44
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 104.46

Pagina 1de 1
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

v '.il. ' "l.l il:"ll'brp"‘u‘j ‘ Y

CHA C ':‘;.l-{’-'.;- 'I'II a4

T SR Y N 2
AKIA CENSO ANTERIOR: 0.

DESCRIFCIONES
AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 4 | 180 | 180 | 025 | 225
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 3 90 90 0.00 90
U e ) 1

e
38 TR e
21485 500

REPRESENTA MUNICIPIO REPRESENTATE DE
] NZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL | 7 | 270 | 270 | 315
CARGA INSTALADA KW 0.32
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 3.78
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dfas) 114.95
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f DIVISION BAJIO
Al s ZONA ZACATECAS
Comisidn Federal de Eleciricidag DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

el A PN T L VTN ST P __"r_c e g e e My R e e T P S LT e
Euﬁ HTOR) \:—‘p SECTGR A ORDENA . d } 25 =T " Jf‘\ rﬂd"};‘-ﬁl‘ u-:@

i) : AL 4 > e i E DA ot :
TIPS e E T T SR S pea v - TR e e '-f'}';‘m' e e T y S

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

DESCRIPCION " CANTIDAD TOTALVWATTS SUBTOTAL | +25%*
AHORRADORES '
AHORRADOR 45 WATTS 4 I 180 | 180 | 025 | a5
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 5 350 350 0.25 438
ERFE - U i i

CARGA INSTALADA KW
CONSUMD PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRSY
CONSUMD PROMEDIO MENSUALKWH (3031 dias)

\l
! f( 0
REPRESENTANTE D cIPIo . REPRESE T_Erbs
'MUNICIPIO DE TEUL D LEZ ORTEGA COMISION FEDERAY/DEELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

| N TO AL [ TERANS G ) [ |
CARGA INSTALADA KW __0.66
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) L fer
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 241.76

Paginalde1l
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e = = DIVISION BAJIO
.u.ﬁr = ZONA ZACATECAS
Comision Federal de Electricivad - DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

DESCRIPCION TOTALWATTS
LUZ DE LED ;
LED 30 WATTS 2 | 60 | 60 | 000 | 60, |
VAPOR SODIO ALTA PRESION '
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 7 490 490 0.25 613
U i 9 L t
: CARGA INSTALADA KW
CONSUMD PROMEDIO DIARID KWWH (12 HRS)
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL K\WH (3041 dias)
I (R
~ REPRESENTANAE | NICIPIO REPRESENTAYE
MUNICIPIO DE TEUL Of GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL P ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

L _TOTAL [ 9 [ 550 [ 550 | L
CARGA INSTALADA KW ! 067
_CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 807
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 24541
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'-. - DIVISION BAJiO

] ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal de Eleclricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

DESCRIPCION CANTIDAD TOTALWATTS SUBTOTAL +25% * TOTAL

LUZ DE LED : - -
LED 100 WATTS 1 100 100 0.00 100 |
LED 70 WATTS 23 1,610 1,610 0.00 1,610
T

CARGAINSTALADA KW, 1,71
CONSUMO PROMEDIO:DIARIO KWH {12 HRS.) 20.52
CONSUMO PROMEDIOIMENSUAL KWH (30.41 dias) 624.01

b

/’?ﬂ/’lfudb‘o Gz O

REPRESENTANTEDEL MUNICIPIO _ REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multtpllcaré por el valor comprobado

[ TOTAL o | 1,710 | 1,710 | 710 I
E CARGA INSTALADA KW EEE 171
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) _ 2052
_CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 624.01
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‘- = DIVISION BAJiO

] ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal de Elechicidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

---:_cu:_EMTﬁ::-’zmpsaJ z12719cm FECHA cmsn 29;1112020 'COLONIA: TEUL DE GON:

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0' CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0"
OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

DESCRIPCION CANTIDAD TOTALWATIS SUBTOTAL +25% * TOTAL

ADITIVOS METALICOS g I
ADITIVO METALICO 1000 WATTS 12 l 12,000 12,000 0.25 15,000
ADITIVO METALICO 250 WATTS 10 2,500 2,500 | 0.5 3,125
TOTAL 2 : 14,500 14,500 m

CARGA INSTALADA KW 18.13
CONSUNMG PROMEDIO DIARIO KWH {12 HRS.) 217.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 6,614.18

ﬁla/z‘/””“ & Clp 1Ll
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO _ REPRE I\ﬁ'ATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de Ios eqmpos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicard por el valor comprobado

[ TOTAL . | 22 RN 14500 |
CARGAINSTALADAKW | 1813
'CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 217.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dfas)|  6,614.18
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Comisidn Fedaral de Electricidad

|
DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

CANTIDAD TOTALWATTS SUBTOTAL 1255 % TOTAL
AHORRADORES .
AHORRADOR 45 WATTS 4 [ 180 I 180 | 025 | 225 |
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 5 | 150 | 150 | 000 | 150 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 0.25 875 |

CARGA INSTALADA KW
CONSUMOQ PROMEDIO'DIARIO KWH (12 HRS.}
| CONSUMO PROMEDIOMENSUAL K\WWH (30.41 dfas)

/!’Zl?'/“ »ollpie 2.C

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

_ REPRESPNTATE DE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprabado

¥ TOTAL ! 13 [ 1030 E 1,030 |
_____ CARGAINSTALADA KW _ 125
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 15.00
__CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 456.15
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
Comisidn Federal de Electricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3
TERRITORIALYL SECTORIA COORDENADAS! 21.4636317,-103.45515 TFAISA Jisie i
‘RPU130091155924 ‘M

EDIDOR: 98XK87 CIRCUITO: A5131605897000 TENSION:127/220
CUENTA{27DP581021271160 FECHA CENSO: 20/41/2020° COLONIA: TEUL DEGONZALEZ ORTEGA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0,338
OBSERVACIONES DE FACTURACIGN: MUNICIPIO ' |

0 f DAD aTA A BTOTA ; OTA
___AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS ! F a5 | 45 [ 025 | 56
LUZDE LED ; = :
LED 30 WATTS 3 90 90 0.00 90 |
LA ] A
CARGA INSTALADA KW
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)
gﬂ%f’ud Clopm e3¢
REPRESENTANTEDEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicard por el valor comprobado
[ _ __ TOTAL | 4 1 135 | 135 |
__ CARGAINSTALADAKW 2 015
_CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | di7eucds
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 5337

Paginaldel
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[ DIVISION BAJ[O
ZONA ZACATECAS
Comisitn Federal de Eleciricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

TERRITOHIAL- 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642014,-103.4622448 TFA: 5A
MEDIDOR: 2N545R CIRCUIT 1 A5131605971340 TEN 0N 127/220

CUENTA: 200P581020201860° FECHA CENSC 172020 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ GRTEGA

LUMINARIAS CENSO'ANTERIOR: 0 (CARGA KW CENSOANTERIORHO

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

TOTAL

DESCRIPCION : CANTIDAD TOTALWATIS SUBTOTAL +25% *

AHORRADORES
| 585 0.00 585
585 585

AHORRADOR 13 WATTS
TOTAL

CARGA INSTALADA KW

CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH!(12 HRS.)
CONSUMG PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)

//?(/m I C Sfprm €= -
REPRESENTATE DE

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de |os equipos auxiliares sea menor al 25%, se multlphcaré por el valor comprobado

| : TOTAL _ i 45 i 585 585
__CARGAINSTALADAKW | 10.59
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS) | 7.02
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)|  213.48
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DIVISION BAJIO

@%’ ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

Comisidn Federal de Efeclricidad
LUMINARIAS
ANEXO 3

~ TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4645426,-103.4624473 TFAIEA
RPRU:130821100420 MEDIDOR: 4LC473 CIRCUITO: A5131605970860 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP581020201720 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR:0° CARGA KW CENSO ANTERIORE0'

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO
DESCRIPCION i CANTIDAD TOTAL WATTS SUBTOTAL $25% * TOTAL
AHORRADORES
AHORRADOR 65 WATTS 4 I 260 260 |___ 0.00 |_ 260
AHORRADOR 45 WATTS 3 . 135 135 0.25 169
LUZ DE LED .
LED 30 WATTS 9 270 270 0.00 270
1A D b
CARGA INSTALADA KW. 0.70
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 8.39
254.99

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

E[/W i 40}4, é’_;-L < )
| REPR?«QTA’TE DE

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado
g I 665 | )

[ TOTAL | 16 [ 665
 CARGAINSTALADAKW '
__CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) |
'CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dfas]] 254, 99
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS

Comision Federal de Elestricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

~ TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS! 21.4603224,-103.468229 TFA; 5A
RRU: 130010755710 MEDIDOR: 9D0F85 CIRCUITOYA5131605579620 TENSION:127/220
CUENTA: 27DP581021270025 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR:0.438

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

'DESCRIPCION ~ CANTIDAD TOTAL WATTS SUBTOTAL 125%* TOTAL
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 350 0.25 438
TOTAL 340

CARGAINSTALADA KW
CONSUMO PROMEDIC DIARIO KWHI (12 HRS:)
CONSUMO PROMEDIO' MENSUAL KWH {30.41 dias)

/?// LD S €L /
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

i T T A e AV G L L 20 s I 350 [ BB N
CARGA INSTALADAKW | 0.44
'CONSUMO PROMEDIO DIARIOKWH (12 HRS) | 525
| _CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dfas) | 159,65

Pdginalde 1
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DIVISION BAliO
ZONA ZACATECAS
Comisidn Federal de Electricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR:A COORDENADAS: 21,4634732,:103.4618768 TFAI5A
RRU: 1301403556591 MEDIDOR=17NNS3 CIRCUITO: A5131605976920° TENSION:127/270

CUENTA: 33DP581010332500 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEUL DE GONZAI.EZ ORTEGA i

LUMINARIAS CENSO'ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR:O
'GBS'ERVACI'ONESBE' FACTURACION: MUNICIPIO .

L) HiF L) [ AL agp: [ BTOTA h 1A
'ADITIVOS METALICOS
ADITIVO METALICO 1000 WATTS 1 [ 1000 | 1,000 [ 025 | 1,250
AHORRADORES )
AHORRADOR 65 WATTS 4 | 260 | 260 | 000 | 260
LUZ DE LED R
LED 30 WATTS _ 7 J 210 i 210 | oo0o | 210 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION S
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 9 I 630 630 0.5 788

O1A (1] 11

CARGA INSTALADA KW

CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS:)
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)

Ad‘m lrp GonCesc
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRE?}%NI-fATE DE

MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

l _ TOTAL [ 21 I 2,100 [ 2,100 |
___ CARGA INSTALADA KW TR
___ CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 30.09
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 915.04
Piginalde1
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS

Comisién Federal de Eleciricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

1) HIH ) L LA L aFy: [ B0 A o LTA
R AHORRADORES _ ]
AHORRADQOR 45 WATTS 5 22500 225 0.25 281
VAPOR SODIO ALTA PRESION i - 5
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 6 420 420 0.25 525
A byl b BU6

CARGA INSTALADA KW 0.81
CONSUMO PROMEDIQ DIARIO KWH (12 HRS.) 9.68
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias 294.22

pd?’/’"f”f"o _'C/@nxéd,. (<& >
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicard por el valor comprobado _
[ TOTAL | 11 [ 645 i 645 | 806

____ CARGAINSTALADAKW
_CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 9.68
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) | 1294.22

Pagina 1de 1



T 8p T euideqg

opeqotdwod Jojen |9 Jod gJedl|di|nw as ‘%Sz e J0uaLw e3s saseljixne sodinba so| 3p elUaRYa 3p lojen |2 opuend :ejopN

|__9se96 || esoso ][ ooootr | [ ooo00 ][ 00000 |[_ ooooo | [ oscge  |[ evos0 || ooootr |

avaidmi3ia ag 3034 NQISINGD V931140 Z31VZNOD 30 1N3L 30 OIdIDINNAI
3a3 LN3S3¥d3d OIldIJINNIN T30 ILNYINISIHdIY

Dz T ) D .Nx.‘g._\\w“.%

opeqo.dwed Jojea |3 Jod ededl|dilnw 35 ‘%Sz |8 Jouaw eas saueljixne sodinba so| 3p BIDUBDYS 3P JOJBA [3 OpURND (e10N

VINO102 V1oL

| ovsesss0sTETSY __ 95£5°6 __ £908'0 __ : 0000'0 __ 00000 4_ : v

OLINJyID VION3YH3dId INODIS

11 _onnuﬂhm | vzosszostoer ][ tnwass |

0202 OSN32 ndy doalgaw

SVIMVNIINNT ¥ OXANY

02118Nd OaQVHEINNTY 3d OSNID 13a 35019534

SVI31VIVZ YNOZ
0Irva NOISIAIG

4



.MJO 2 9
PHsouy &
IZUOY 3P N3 L 2 G
W Blouapisalg 2 - B9ZZId
0 ]
SEARY RIOBLUIRS S o
= =
wnoane) 3
SOUBSIRL 807 ILBINEISSY
P 2003 2uoud 139
cquy @y b OFR™ ey
., 9peze|d ~Uspusdap,
_ HHR3ME | j
INGaNE] 22]0Q
gl g leqy 5p 78| @ ¥vE 390 3GV
£ seurjog rw
COYs ¥ony |
' nal erpualy -
0JIX3 3P SNGIIWQ

f}mm’ ﬂ’ sepedwol]

. B0 unsnby . mm_ ap uola|es

Ll‘_f.J ':J

®

Shm oo .

'Jn!l

boy:

4

§

=

caNel
OUSLION SaJBWR |

f}am

SBIUB||OPOL

Ym0,

uandag ap g;

= TP P

0Z0Z/TT/4T | ¥209SCOETOET ‘NdY |

“Pmsuoy 3yje;

15

\Y]
@
¥
N
\
N
\
A
{
N
Y
N

TNrAS8 :d0dld3n




DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS

Comision Federal de Eleclricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 4 SECTOR: A" COORDENADAS: 21.4642276,-103.462277 TFAI5A
RRU: 130010755752 MEDIDOR: D19E18 CIRCUITO:A5131605072540 TENSION:127/220
CUENTA: 20DP581020201200 FECHA CEN50:21/11/2020 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO'ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR:0

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

L) RIiF (] & AL aiy. /) HIO A 0 SR
_ AHORRADORES :
AHORRADOR 45 WATTS 4 180 180 | 025 | 228 |
_ LUZDELED - N
LED 30 WATTS 5 150 150 ~ 0.00 150
OTA 9 [} L

CARGA INSTALADA KW

CONSUMO PROMEDIO DIARIG KWH (12 HRS:)
CONSUNMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)

/’E(‘f/?‘i’“z' H oy £2 C

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO _ REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

B . TOTAL _ | 9 1 330 | 330 I 375
___ CARGAINSTALADAKW 038
_CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRs) | 4.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 136.85
Paginaldel
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DIVISION BAllO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

. SUBTOTAL

LED 70 WATTS

"~ CARGA INSTALADA KW

~ CONSUMQ PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)
. CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (20.41 dias)

/’Z CH o Clp @F o
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado
== S

Paginaldel
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DIVISION BAlJIO
ZONA ZACATECAS
Comisidn Federal de Ei&ctrmdad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

et ERBIVOS METALICGS
ADITIVO METAL!CD 1000 WATTS 1 1,000 | 1,000 | 025 | 1250 |
A e
: e B 3
AHORRADOR 45 WATTS 9 405 405 0.25 506
AHORRADOR 23 WATTS 20 460 460 0.00 460
LED 70 WATTS 1 70 70 0.00 70
LED 60 WATTS 4 240 240 0.00 240
LED 30 WATTS 25 750 750 0.00 750
PRI = L o SR
E : 3 ALT, o
\VAPOR DE MERCUB!D 175 WATTS _ 1 175 175 0.25 219 J
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 47 3,290 . 3,290 0.25 4,113

OTA A 00 6,250 e

CARGA INSTALADA KW - e

EON"-UMO PROMEDRIO DIARIQ KWWH (12 HRS.}
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 217613

| £, «

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
'MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEPERAL DE ELECTRICIDAD

Pagina 1de 2
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,/ = DIVISION BAJIO
\ S ZONA ZACATECAS

Comision Federal de Eleciricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

DESCRIPCION' CANTIDAD TOTAL WATTS SUBTOTAL +25%*

AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 10 | 450 | 450 [ 025 | 563 |
LUZ DE LED i _
LED 30 WATTS 18 | 540 540 | 0.0 | 540 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION -
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 9 | 1,575 1,575 | 025 | 1,969
'VAPOR SODIO ALTA PRESION S —
VAPOR DE SODIO 150 WATTS 2 300 | 300 0.25 375

DAY

CARGA'INSTALADA KW 3.45
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 41.36
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30:41 dias) 1,257.61

gﬂﬂf’ln ¢ /o el

"REPRESENTANTE DEL MUNTCIPIO REPBESENTATE DE
COMISION FFDERAL DE ELECTRICIDAD

MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[l TOTAL G 39 | 2,865 Nl azi065 | 3,446
CARGAINSTALADAKW ______ | 345
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 41.36
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) | 1,257.61

Paginaldel
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= DIVISION BAJiO
\ ! ZONA ZACATECAS
Comisidn Federal de Eleciricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

' TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS 21.2220125,-103,6053081 TFA:5A
130081256307 MEDIDOR:610M64 CIRCUITO: A5131606149300  TENSION:127/220

Bt g {NTAI98DP581093820895  FECHA CENSO0:23/11/2020 COLONIAT HUITZILA® =
EUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 17 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.488°

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL WATTS SUBTOTAL 125%
LUZ DE LED Ay
LED 30 WATTS 5 | 150 | 150 | 0.00 | 150 |
'VAPOR MERCURIO ALTA PRESION. _ - -
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 1 l 175 [ 175 [ 0.2s 219 i
'VAPOR SODIO ALTA PRESION _ ;
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 6 420 420 0.25 525 |

OTA L 20/

CARGA INSTALADA KW

CONSUNMO PROMEDIO DIARIO K\WH (12 HRS.)
CONSUMO PRONMEDIO MENSUAL KWH (30/41 dias)

/257//714“ & ) peey

REPRESENTANTE DEL MUNIEIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuanda el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara par el valor comprobado

[ ~ TOTAL R R AT Tas I 745 }
CARGAINSTALADAKW | 089
coNsumo "PROMEDIO DIARIO I;WH (12 HRS. 1 0 10.73
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 326.15

Paginaldel
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- DIVISION BAJiO
A\ ZONA ZACATECAS
GComisidn Federal de Eleclricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

_ DESCRIPCION it CANTIDAD TOTALWATTS SUBTOTAL +25% *

. AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 4 | 180 | 180 | 025 | 225 |
' LUZ DE LED. B
LED 30 WATTS 1 | 30 l 30 | a.00 | 30 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION -
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 2 350 | 350 0.25 438 ‘
ajy. 60 50
CARGA INSTALADA KW,
CONSUMO PROMEDIODIARIO K\WH (12 I'_IRS.l
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30:41 dias)
/?//’V) e ElpmE2 G
REPRESENTANTE DELMUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multtplicara por el valor comprobado

i TOTAL | 7 = 560 | 1 693 :,
_ CARGA INSTALADA KW 069
UMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 15
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 252,71

Paginalde 1
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C E DIVISION BAJIO

\ & ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal de Eleciricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

DESCRIPCION TOTALWATTS SUBTOTAL +25% *
'AHORRADORES |
AHORRADOR 45 WATTS 3 135 | 135 | o0.2s 169 |
LUZ DE LED '
LED 30 WATTS 1 30 | 30 0.00 30

CARGA INSTALADA KW

CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH {12 HRS:)
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias]

o4 Gy ﬁf‘*”' s1€% C
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEOERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL | 4 I 165 | 165 ] B |
CARGA INSTALADA KW. - 0.20_
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 239
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dfas) | 72.53

Paginalde 1l
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ﬂ E DIVISION BAJIO
\(:g ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal de Eleclicidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

DESCRIPCION TOTAL WATTS SUBTOTAL +25% *

AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 [ 45 | 025 | 56
LUZ DE LED | B ) -
LED 30 WATTS 11 | 330 | 330 [ 000 | 330 |
VAPOR MERCURIO ALTA PRESION )
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 2 | 350 | 350 | 025 | 438
VAPOR SODIO ALTA PRESION -
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 8 560 | 560 0.25 700
iy i 3 i
CARGA INSTALADA KW 1.52
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS. | 1829
CONSUMOPROMEDIO MENSUAL KWH (30,44 dias) 556.05

‘/;I"-._
fZ i ir120 Choh @ 3
REPRESENTANTEOEL MUNICIPIO REPRESENTATEDE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

E . TOTAL | 22 ] 1,285 E 1,285 |
CARGA INSTALADA KW a 1.52
~ CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 18.29
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 556.05

Pginalde 1
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‘ = DIVISION BAIJiO
- : ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal de Electricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO-

1) RiP () 1 DAL LA FA ® LyLesy. h a
] LUZ DE LED '
LED 30 WATTS 4 120 120 | 0.00 | 120
VAPOR SODIO ALTA PRESION Z
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 5 420 | 420 B 525

CARGA'INSTALADA KW

CONSUMO PROMEDIODIARIO KWH (12 HRS:)
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH!(30.41 dias)

[7 it 0 crpseec

REPRESENTANTE DE¥MUNICIPIO REPRESENZATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

L TOTAL L 10 ] 540 | 540 1] .’ 645
____ CARGA INSTALADA KW et 0.65
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 7.74
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30,41 dfas) | 235.37

Péginalde 1
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r/—‘\' = DIVISION BAJIO
\ & ZONA ZACATECAS
Comisidn Federal de Eleciricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 210 CARGA KW CENSO' Amemgn: 1838
OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

DESCRIPGIGN. ~ _  CANTIDAD TOTAL WATTS SUBTOTAL ¥25%* TOTAL
AHORRADORES '
AHORRADOR 45 WATTS 1 | 45 i 45 | 025 | 56
LUZ DE LED - -
LED 30 WATTS 9 | 270 | 270 [ o000 | 270
VAPOR SODIO ALTA PRESION _ _
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 11 770 | 770 0.25 963
agy: (8 1 RO
CARGA INSTALADA KW
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.)
CONSUMO PROMEDIG MENSUAL KWH (30,41 d(as)
/?(/M’iud & ores /
REPRESENTANTEDEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

g B TOTAL | Er T A 1,085 & 168s | 289
CARGA INSTALADA KW P iag
_CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12HRS) | 15.47
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)|  470.29

Pdginalde 1

1o



s

T 3p T eutSeqd

opeqoiduiod Jojea |2 Jod etedljdiainuw 35 ‘%Sz | JOUsW eas sa.e||ixne sodinba so| 3p eIUSIIA 3P JO[BA |2 OPUBNI BI0N

| _oteso- || esvso- ][ ooooo | [ ossozz [ osesT |[ ooootz | [ ossvst [ ssser  |[ oooote |

avaidid3ta 3d 1¥43a3d NOISINGD V93140 Z3TVZNOD 34 1031 3d OIdIJINNN
1a3LN S3Ud3H OIdIDINNIN JLINVINISTHLIY

i

> T ‘2 N:v?\.QW\

opeqoidwod Jojen |2 Jod esedljdinw as ‘%Sz |B Jousw eas sasel|ixne sodinba so| ap elou21214e 3p JojeA |3 opuena eIoN

Teco- gevso- | o | 09soz

.. 0SS SE

YINOT03 TV.LOL

| 0969v1909TETSY __ 9165°9- __ £6050- __ || o9soze __ 08€8'T __ __ mamoamomﬁ 0597'ST [ _DNDQ:\MN_ £679577800€T || 09dA08 |

OLINdyId VION3¥3dla INO2IS 020Z OSN3D ndd 40daigan

SYRIVNIINNT ¥ OXINY

021718Nd 0avdgINNTY 3a OSN3 13a 3S01953d PEDIOIAI3(3 2 (e18ps] UpISIuog

SVJ31VIVZ YNOZ .
olrva NoIsING -,




FECHA: 23/11/2020

[ RPU: 130081256293

[ MEDIDOR: 80YP60

- p\ero®® :

1“.\4

L

<2
adPE
T

3
vio

i

&r.-u-urj ﬁ':j{_‘{ilm}

S
Yis 3
Y,

"in

on 5
“Heg ounsnoy

ﬁ7 [y 1P oS

o
bl
I
= O
[
il
,ga.
T
a2
g
\T.If;
{2
—
oot
T

g 3

S 5

= 9
=
a e
= -
= s

i = 8
& L&
c o
_a -
o =
@ %
] (-
::} O B

3
£ !
2

efiapin e LT

o
=
gz
o =
o ;=
)




27
C DIVISION BAJIO
4 ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal dg Electiicidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL WATTS SUBTOTAL +25% 4
AHORRADORES
AHORRADOR 45 WATTS 1 [ 45 | 45 [ 025 | 56
LUZ DE LED
___LED 30 WATTS 6 | 180 | 180 | 0.00 | 180 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE $ODIO 70 WATTS 15 1,050 1,050 0.25 1,313 |
s ;
CARGA INSTALADA KW 1,55
CONSUMO. PROMEDIQ DIARIO KWH (12 HRS.) 18.59
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (3041 dias) 56517
/‘?ﬁm;rg Ehprstc &3 C i
REPRESENTANTE DEFMUNICIPIO _ REPRESENJATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menaor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

R atal s

 TOTAL _ | 22 [ 1,275 I 1,275 | 1,549 .-
_ CARGAINSTALADAKW 155
_CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 18.59
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 565.17

Pdginaldel
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@ = DIVISION BAJIO
& ZONA ZACATECAS

Comisitn Federal de Eleciricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

B RIFPCIC . DAL ARy 4 BIOLEA o kA
LUZ DE LED -
LED 30 WATTS 7 | 210 | 210 [ 0.00 | 210
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 700 0.25 875 |

TOTAL : 910

CARGA INSTALADA KW
CONSUMG PROMEDIO DIARIO KWH {12 HRS.)
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWWH

j?/ﬂ’i/; 2 o<y

REPRESENTANTE REYMUNICIPIO REPRESENJATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAY DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

£ TOTAL | 17 gl 910 I 910 ] 1,085 |
— CARGAINSTALADA KW, Ry
CONSUMO PROMEDIO DIARIO .KWH'_:(iZ-f_H'RS-;] 13.02
~ CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 395.94

Pdginaldel
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CFE

Comisidn Federal de Eleciriidad

DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

SO ANTERIOR: 1.181

DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL WATIS SUBTGTAL +25% * TOTAL
LUZ DE LED
___LED 30 WATTS 7 210 [ 210 | 000 | 210 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 2 140 140 0.25 175
OTA d i '
CARGA INSTALADA KW
CONSLIMO PROMEDIO DIARIO KWH (12{HRS.)
CONSUMOPROMEDIO MENSUAL KWH (30,41 dias)
/‘?ﬂ/’ﬂ Vo [Someze
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menar al 25%, se multiplicara por el valor comprobado
[ TOTAL [ 9 | 350 I asp o] 385 |
CARGA INSTALADA KW 039
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 4.62
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dfas) | 140.49

Pdginalde1l
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; DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS

Comision Federal de Eleckicidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

DESCRIPCION } i TATALWATTS SUBTOTAL +25%*
! AHORRADORES
AHORRADORASWATTS | 3 | 135 [ 135 [ o2s | 169
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 1 | 30 ‘ 30 | 0.00 | 30
VAPOR SODIO ALTA PRESION

VAPOR DE SODIO 70 WATTS 1 70 70 0.25 88

CARGA INSTAEADA KW

CONSUMOPROMEDIO DIARIO KWHI(12Z/HRS!)
CONSUMO PROMEDIOMENSUAL KWH (30.41 dias)

S5017101 0 Sfpresis y
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO Repﬁﬁuﬁm DE

MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FE L DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

1 TOTAL | 5 | 235 I 235 | 286
l CARGA INSTALADA KW S T
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 3.44
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)| 104.46

Pdginalde 1
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Y = DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
Comisidn Federal de Electricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

DESCRIECION CANTIDAD TATAL WATIS SUBTOTAL

AHORRADORES
] AHORRADOR 30 WATTS 1 | 30 [ 30 [ 02s [ 38 |
[ LUZ DE LED —
LED 30 WATTS 5 | 150 | 150 | 0.00 | 150 !
VAPOR SODIO ALTA PRESION ;
VAPOR DE 50DIO 70 WATTS 13 910 | 910 0.25 1,138

aiy: H (48] 50U

CARGAINSTALADA KW 1:33

CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWHI(12 HRS.) 15.90
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dfas) 483,52

/’Z) A7) Ppne2C -
REPRESENTANTE DEL MUMCIPIO REPRES A‘fs DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL I 1 19 | 1,090 [ 1,090 | 1,325 I
{ CARGA INSTALADAKW AR IEE
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 15.90
" CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 483.52

Paginaldel
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
Comision Fedmf de E;‘es?rmd&d DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

CANTIDAD TOTAL WATIS

. CONSUMO PR(
. CONSUMO EROMEDI( ; ¢ ..iﬂ a1 dias)

f?(f’z/m Jr 0 F o€ <L

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPR;;{M%E DE

MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FED DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxil:ares sea menor al 25%, se multlpllcara por el valor comprobado
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@ E DIVISION BAJ[O
ZONA ZACATECAS

Gomisidn Federal de Eleclicidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

B RIP ] L AL ARy * SIULA ¢ ARy
AHORRADORES ;
AHORRADOR 45 WATTS 18 [ 810 i 810 | o025 | 1,013
LUZ DE LED _ N
LED 30 WATTS 21 | 630 | 630 | 000 |- 630
; VAPOR MERCURIO ALTA PRESION )
_ VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 14 | 2,450 f 2,450 | 025 | 3,063 |
i" VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 29 2,030 | 2,030 - 0.25 2,538
afy: : G20 320
CARGA INSTALADA KW 7,24
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS,) 86.01
cONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30,41 dfas 2,642.93

/’2{7%/’/‘)"0 [ /EE

REPRESENTANT UNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

e TOTAL - [ 82 i 51020 1ol 5,920 1
CARGA INSTALADA KW __ RPN 7 T
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 86.91
_CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 2,642.93

Paginalde 1
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' DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS

Comisitn Fedaral de Eleciricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

£ DESCRIPCION oS CANTIDAD TOTAL WATTS SUBTOTAL +25% *
'VAPOR MERCURIO ALTA PRESION.
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS

0.25 875

CARGA INSTALADA KW 0.88

CONSUMOPROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 10.50
CONSUMO'PROMEDIO/MENSUAL KWH (30:41 dias} 31931

/T e Clapmce ©
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

| TOTAL | 4 1 700 | 700 | 875
_CARGA INSTALADAKW il 0.88
'CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 10.50
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)| 319.31
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> E DIVISION BAJIO
& ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal de Electiicidadl DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO0 3

DESCRIPCION i CANTIDAD TOTAL WATTS SUBTATAL +25% * TGTAL

l AHORRADORES
[ AHORRADOR 45 WATTS 1 | 45 | a5 | 025 | 56 |
'; LUZ DE LED &
[ LED 30 WATTS 11 | 330 | 330 [ 000 | 330 |
B VAPOR SODIO ALTA PRESION '

VAPOR DE SODIO 70 WATTS 15 1,050 1,050 0.25 | 1313 |

CARGA INSTALADA KW
CONSUMOPROMEDIO DIARIO KWH!(12 HRS:) 20:39
CONSUMO'PROMEDIO MENSUAL KWH {30.41 dfas) 615.91

S 03189 Gfomees u
REPRESENTATE DE

REPRESENTAKTE DEL MUNICIPIO ;
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEQERAL DE ELECTRICIDAD

or al 25%, se multiplicaré por el valor comprobado

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea men
L ' TOTAL | 27 | 1,425 I SYEEEE [ 1,699 |
— cARGANSTAWDARW | 10
__CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2039
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 619.91
Pagina 1de 1
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J DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
Comisidn Federal de Eleclricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

~ TERRITORIAL: 1 SECTOR:A COORDENADAS: 21.4660245,-103.462221 TFA: 5A°
RBUH130891100036" MEDIDOR: 2MM75X6 " CIRCUITONAS131606253160 TENSION: 127/220

CUENTA:20DP581020201550 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSEYANTERIOR: O
UBSERVACIONES DE FACTUHACION 'MUNICIPIO

DE§CRIPCIDN L CANTIDAD TOTAL WATIS SUBTOTAL $25%* TOTAL

LUZ DE LED
LED 30 WATTS 3 60 | 60
'VAPOR SODIO ALTA PRESION -
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 20 1,400 1,400

LA 460 30U

CARGA INSTALADA KW

CONSUMO PROMEDIQ DIARIO KWH (12 HRS.)
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (20.41 dias)

/JZJ//”" Ve o€ Zer
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicard por el valor comprobado

E - TOTAL : [ 2 Y R U T
CARGA INSTALADAKW SR
_ CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 21.72
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dfas)| 66051

Paginaldel
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f.x,i:\ F E DIVISION BAJIO
\ &7 ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal de Eleclricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

§6243560 TENSION: £27/220 '
ENTA: 33DPSEI0. 2/ LON/A: TEUL DE GONZALEZORTEGA 1

e

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 31"

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

B RIP L) ' DAL A ' B A any:
_LUZ DE LED
LED 30 WATTS 5 150 | 150 0.00 | 150 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 26 1,820 | 1,820 |_0.25 2,275 |
1A ¥ 474 i}

CARGA [NSTATADA KWW

CONSUMOG BROMEDIGIDIARIOKWH {12 HRS:)
CONSUMO/PROMEDIQIMENSUAERIWH (3041 dias)

/Zd’/z'f v S8 Ie & 2 -
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDEBAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL | 31 [ 1,970 ! 1,970 I ‘. 2,425 i
CARGA INSTALADA KW 2.43 }
. CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 29.10
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 884.93
Paginaldel
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Ve F E DIVISION BAJIO
7 ZONA ZACATECAS
Cormisiin Federal de Electicidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

SESOESCRIPCION S CANTIDAD TOTALWATIS SUBTOTAL Y255 =
_ LUZDELED /
LED 30 WATTS 3 | 90 | 30 | 0.00 ]| 30 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 4 280 | 280 0.25 350 |

CARGAUNSTALADA KW

i CONSUMAOPROMEDIOIDIARIOIKWRHI{12HRS!)
CONSUMO PROMEDIQIMENSUALKWH (30191 dias)

L amne cfpmesc

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENFATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

I TOTAL | 7 | 370 i 370 | 440
CARGA INSTALADA KW 0.44
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 5.28
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 160.56
Paginalde1l
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V@ E DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal de Electricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3
o

10855731 MEDIDD
20DR581D202006

EUMINARIAS CENSO ANTERIORE0 CAR!

DESCRIPCION CANTIDAD TOTAEWATIS SUBTOTAL +25% % TOTAE

i AHORRADORES

AHORRADOR 45 WATTS 2 il 50 i 90 | 025 | 113
VAPOR SODIO ALTA PRESION '
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 10 700 ! 700 0.25 875 i

LA 21 5 Spets

CARGA INSTALADA KWL 0.99)
CONSUMO PROMEDIO DIARIOIKWH (12 HRS.) 11.85
CONSUMO PROMEDIOMENSUAL KIAH (30,41 d1as) 360,36
Kz nodfop. e C 4
) REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENTATE'DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAY/DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

| TOTAL | 12 | 790 ! 790 | | 988 .'
CARGA INSTALADA KW _ ; 0.99
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 11.85
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30,41 dias) 360.36
Pdginaldel
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CFE
\ & ZONA ZACATECAS
Comisidn Federal de Elgcliicidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO pUBLICO

LUMINARIAS

ANE)(D 3

TOTACWATIS SUBTOTAL +25% %

VAPOR DE SODIO 70 WATTS

CARGAINSTALADARW
CONSUMO PROMEDIO/DIARIOKWH (12'HRS:)
NSO PROMEDIDMENSUACKIWHIS0:4T dias)

)?471‘3" 117 s, e 2 <
REPRESENTATE DE

REPRESENTANTE DEL MuNICIPIO .
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

i TOTAL | 5 ! 350 ! Fo0L oy 438
i CARGA INSTALADA KW 0.44 |

| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 5.25

| CONSUMO PRDMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 159.65 i

Pégina 1de 1
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@FE ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal de Eleclricidat DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO pUBLICO

LUMINARIAS

L) H I 8

_ AHORRADORES

AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 45 0.25 56 !
l LUZ DE LED
LED 30 WATTS 9 270 270 0.00 270 !
: VAPOR MERCURIO ALTA PRESION i _
VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS 3 525 | 525 0.25 656 '
VAPOR SODIO ALTA PRESION

e S
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 26 1,820 | 1,820 0,25 2,275
D17 3 et 6 9

CRRGAINSTALADAKL
_ CONSUMO PROMEDIQ DIRRIO KWH {12 HRS:
S consUMG PROMEDIO MENSUACKWHI{20:41 dias)

ﬁ,d’/”q e (Lo éq,.C

' REPRESENTAKTE DEL MUNICIPIO REPRESENFATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERML DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado
SETE ::—:l ; —
35 2,660 2,660 3,258 .
'CARGA INSTALADA KW | 3.26 |

“CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.
! CONSUMO PROMEDIO MIENSUAL KWH 30.41 dias

paginaldel
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@FE ZONA ZACATECAS

comisidn Federal de Eleclricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO pUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

LUNINARIAS CENSO ANTERIORI0L CAS
OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

DESCRIPCION™
AHORRADORES

AHORRADOR 45 WATTS £ as l 45 [ 0.25 | 56 '
LUZ DE LED -
LED 30 WATTS 3 90 i 90 ~0.00 90 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION

VAPOR DE $0DIO 70 WATTS

CARGAINSTALADAKW
_CONSUMD PROMEDIGDIARIDIKWH {1ZHRS:)
consUMO PROMEDIQ MENSUHAEKWH {3041 dias)

/Q- WVt o e Co

) REPRESENTARTE DEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

| TOTAL | 17 | 1085 I 1,045 ] [ 1,284
CARGA INSTALADA KW T

CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias

15.41 __
468.47 i

e

pagina1de 1
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@’E&EI ZONA ZACATECAS

Comisidn Ferleral de Eleclicidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

CANTIDAD JOTALWATIS SUBTOTALS

CARGAINSTALADAKI
CONSUMOIPROMEDIODIARIQIKWWH (12(HRS:)
CONSUMO PROMEDIOMENSUALKWH{(30:41:dias)

ﬁé’MlY‘O (e Py E4 G

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENTATEDE
COMISION FEDERAL$E ELECTRICIDAD

MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL | 14 | 980 [ 980 | E 1,225
CARGA INSTALADA KW ; Taamne |
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 14.70
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 447.03
Pagina 1de 1
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GIFE
\ 7 7ZONA ZACATECAS
Comision Federal de Electiividad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

OBSERVACIONES DE FAcrURAqu: MUN[tlpl'o
" DESCRIECION

LUZ DE LED
LED 30 WATTS 4 | 120 | 120 [ 000 | 120

VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 18 1,260 l 1,260 0.25 I 1l575 |
5 1l

CANTIDADSS TOTALWATIS SUBTOTAL +25% *

CARGA INSTATADAKWY
CONSUMO PROMEDIODIARIOIRWHI{12'HRS:)

CONSUMOPROMEDIOMENSUALKIWHI(30:4 1 dias)

/?d/)?nré; SO pit <22
REPRESENT,

7 REPRESENTANTE DELUNICIPIO EDE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERALADE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicard por el valor comprobado

[ ; TOTAL | 2 i 1,380 | 1380 | I 1,695 E
CARGA INSTALADA KW _ 10 |
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 20.34
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 618.54

Piginaldel
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Comision Federal de Eleciricidad

ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO pUBLICO

LUMINARIAS

OBSERVACIONES DE-'FACTURACIﬁN: MUNICIPIO

" HIF L
(RS S L2 DELED:
LED 30 WATTS 1 | 30 30 [ 000 | 30 '.
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 5 350 1'. 350 0.25 438 |
1 :{1 - A58 :

CARGA!INSTALADA KW

conNsUMO PROMERIO DIARIO KWHI{1Z HRS:)

coNSUMO PROMEDIDIMENSUALKIWH {30:41dias)

ﬁﬂ/'}" Vo %ﬂm éeAC

REPRESE&(ANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea men

REPRESENTATE DE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

or al 25%, se multiplicard por el valor comprobado
1 i 468 i

TOTAL ; |

6 ] 380 | 380

e

=T
0.47 i

CONSUMO PROMEDID DIARIO KWH 112 HRS.)

5.61

170.60

'1» CARGA INSTALADA KW
c

ONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias)
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w = — e b s s em e
WE ZONA ZACATECAS
Comisitn Federal de Eleciricidadl DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

"TOTALWATIS SUBTOTAL FI5%A AL

* DESCRIPCION CANTIDAD
VAPOR SODIO ALTA PRESION.
VAPOR DE SODIO 70 WATTS

875 |

. CARGAINSTALADATKW
CONSUMO.PROMEDIGDIARIOIK\WHI{12 HRS:)
CONSIMO PROMEDIOMENSUARKWHI(3019 1 d]as)}

/‘{72471"” e Ll € g_[
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL [0 | 700 I 700 ] 875
_ __CARGA INSTALADA KW 0.88
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 10.50
|_CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 319.31
Piginaldel
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\‘\:f- E ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal de Eleciricidad

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ﬁ@ﬁ’iﬁ:ﬁ@j&ﬁ%}‘:‘” TR

| DE-GONZMEZ@RTEE

S ¥ LT

CANTIDAD! TOTAUWATIS sUBTOTAL §o57a

L CARGA'INSTAUADAKI

ICONSUMO PROMEDIO DIARIOMKWH (12 HRSY)
ECONSUMO PROMEDIDMENSUALKWH (30:41 dias)

/?/J’MH":O Homez G

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO _REPRESENJATEDE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAY/DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicard por el valor comprobado

} e e
| TOTAL I 16 i 1,120 I 1120 | | 1,400 |
CARGA INSTALADA KW 1.40 |
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 16.80 |
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 510.89 -1
Paginaldel

40



T 9p T euided

opeqoldwod JojeA |2 Jod eiealdiynw as ‘%Gz |e Jouaw eas satel[ixne sodinba so| ap eI3U3[DS 9P JO[BA |2 OpUENI (BI0N

| _oootz- || oscto- || ooooz- | [ ooosst ][ oszsT ][ ocoosr | [ oooger | ocoort [ ooooor |

mS_xO z_ ._ac.e._.

avaidigL3ad 3d Tyd3d3d NOISIWOD V93140 ZITVZNOD 3d 1031 34 OIdIDINNWN
30 ILNYLNISIHdIY OIdIDINMIN 130 3INV.INISIHdIY

= = R T e Bt T w\

opeqo.idwon Jojea |3 Jod eledl|diynw as ‘945z |e Jouaw eas saJe||ixne sodinba so| ap elouaIole 3p JO|BA [8 OpUBND (10N

VINO1OJ 1vLiOL

009TrZI03TETSY

OLInNd¥d

| ooosst 4_ 05£5°1 __ __ 1100202 : 00089t _ﬁ 0007’ __ _QNQQ:}&_ v1655£0T006T || zxTisa |

VION3Y3dIa INODIS 020Z OSN3D ndy 40aigan

| v53lN0ZAVZNOS3IAI3LVINOIOD V NOLIIS T IVRNOLNAL

SVIIVNIAINT  OXANVY

021180d 0AV¥gINNTY 3d OSNID 13d 350719s3d Pep1a1R98]3 3P BI3p3] UISIID]
SYJ31VIVZ YNOZ
0Irva NOISIAIG

L’]



i1

&

SBAIRISILILIPY SBUDLQ
4

-|N2L |ap 042

E
o

Ey

42

W o o
H, g
; A =
o o
J S0Z04 $07 B, o A :
| BJUBS ’ M ' E ) ﬂ
B¢ o= N
E' o “BIOPRZIRIDIBWOY -
= 5| 5 6 A sa1008QYy N
g . & By m 2
s 8 VAINVISVIHy M o ) AN
z imm&%u@ o ,//4,.,
m& z
& USULB] BlUEN &
= epesod ese) )
= 3 elsine
% = uesS op
3 g A
0202Z/TT/¥2 | vT6SSLOTO0ET ‘NdY TXTL8A ¥OAIGIN |




V= DIVISION BAI[O
S ZONA ZACATECAS
Comisidn Federal de Elecliicidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

0 FECHA CENSO:25/11)

i - CUENTA:05DP58/01710067
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 121 EARGAKIAI CENSO ANTERIOR: 1.0:

DESCRIPCION _ : U SUBTOTALL L 259
LUZ DE LED .
_LED 30 WATTS 1 I 30 ! 30 | 000 | 30 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 12 840 | 840 0.25 1,050 |
e 37U i 1l

CARGA INSTALADA KIAL

-/ CONSUMO'PROMEDIODIARIO KWH/(12 HRS))
£ CONSUMO BROMEDIO MENSUAL KHI(30:41 dias) |

,/“) L LA e o Caty £k Y
REPRESENTANTEDEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FE L DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado

[ TOTAL [ TR AT [ 870 i [ 1,080 |
CARGA INSTALADA KW 108 ;
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 12.96 ;,
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 394.11 |

Paginaldel




T3p T euldeq

opeqoidwod JojeA [2 Jod eledijdiinw 35 ‘%Sz |e Jouaw eas salel|ixne sadinba sof 3p epUsId8 3p JOjBA [3 OpuBNnI (0N

| _oogeo || oogoo || oocot | [ ooo9er __| oosot [ ovoozt | [ oosezr [ oosor [ ooooer |

ms_m_n_u_z_ ._d.._.o.r

avainid.io3n3 3d 1vy3d3ad NOISINOD V93140 Z3TVZNOD 3d 1IN3L 3d OIdIDINNN
30 IUNVLINISIHLIY OIdIDINNIN T30 JLNVLIN3SI¥dIY

D> Rl 2Ty

opeqoldwod Jo|eA |3 Jod giedtjdil|nw 35 ‘%Sg |B Joudw eas saJel|xne sodinba 50| 3p BI2UIIDYS 3P JO|BA [3 OPUBNI :BI0N

009€0 1 | oooser | ~_oogeer | o080 VING103 TV10L
[_ovostesoorersy  |[ oose0 __ 00£0°0 __ |[ oooser __ 00S0'T _* __ 11100202 : 0036°ZT __ 0080'T __ _omomﬁmn_ S6000T16805T ||  89AvE0

OLINJ¥ID VION3¥3dId WODIS

0202 OSN32 ndd 4Odaiganw

SVIHVNIIAINT ¥ OX3NV
021719Nd OaVvHEINNTY 3a OSN3D 13a 3S01953ad PEPI3NI8[F 8P [EI2paS UISILaT

SYJ3LVIVZ YNOZ m
0Irva NOISIAIQ s



DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
Comisidn Federal de Eleciriefdad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS
ANEXO 3

TERRITORIAL 1/SECTOR: A’ COORDENADAS: 21,4658661,-103.4601111 TFA: 5A
(0830455638 MEDIDOR: 93265V CIRCUITO:A5131606316700 TENSION:127/220

'CUENTA: 33DP581010330520 « FECHA CENSO:25/11/2020 COLONJA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 20 CARGA KW CENSOANTERIOR: 1,75
OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO | i

DESCRIPCION ! CANTIDAD TOTALWATIS SUBTAOTAL +25% * TOTAL

CARGA INSTALADA KW

CONSUMO PROMEDIO BIARIO KWH {12 HRS,)
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL K\WH (30.41 dias)

E QUL by Q@ﬂz(fc; €

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESEMTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicard por el valor comprobado

i TOTAL I 27 [ 1,690 1 1,690 |
CARGA INSTALADA KW 2.08
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 24,90
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH {30.41 dias) 757.21

Paginaldel

LUZ DE LED :
LED 30 WATTS 5 | 150 | 150 | 000 | 150 |
VAPOR SODIO ALTA PRESION _ i
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 22 1,540 | 1,540 | 025 | 1,925
LA 080 580
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MEDIDOR: 932E5V RPU: 130980455638 _ 25/11/2020
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DIVISION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

050756352 ' MEDIDORF6G024D CIR
3 SR ITA:33DP581010330310  FECHA CENSD:25/11/2020 € VTEOET
LUMINARIAS CENSQANTERIOR:R) CARGA KW CENSOUANTERIDR:0:Z000 s

CANTIDAD TOTALWATIS SUBTOTAL +25% *
LUZ DE LED
LED 30 WATTS 1 30 | 30 | 000 | 30
VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 8 560 [ 560 0.25 700
LA : 4 1 1
CARGAIINSTALADA KW
CONSUMOPROMEDIODIARIOKWHI(12 HRS/) 8176
CONSUMO PROMEDIQMENSUALKWH(30/41'd [35) 26639
.) .ﬂ'r"- £ " / J
ﬁﬁ L8 pb e Cfpspngt 3 & .
REPRESEN'I‘:\NTE DEL MUNICIPIO REPRESEN
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAY'DE ELECTRICIDAD
Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicara por el valor comprobado
| TOTAL 7| 9 | 590 | 590 E 730
CARGA INSTALADA K_W 0.73 !
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 8.76 ;
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 266.39 ¥

Pagina 1de 1
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C FE DIVISION BAJIO
\ 7 ZONA ZACATECAS

Comisidn Federal de Elecliicidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

]

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 25 EARGAKI CENSO ANTERIOR:2.188

OBSERVACIONES DE FACTURACION: MUNICIPIO

DESCRIPCIGN CANTIDAD TOTALWATIS SUBTOTAL F25% %1 TOTAL
'VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 18 1,260 | 1,260 0.25 1,575 |

CARGAINSTALADARW

CONSUNOPROMEDIO DIARIGKWHI(TZ HRS:)
CONSUMOPROMEDIOIMENSUHALKWHI{30:417d[as),

/Z.’?/"l/t 2 CF e et 3 €

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENTATE DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicard por el valor comprobado

[ TOTAL | 18 | 1,260 | 1,260 l | 575 ekl
CARGA INSTALADA KW 1.58
_ CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 18.90
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 574.75

Pdginalde 1
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| 25/11/2020

| RPU: 130010755931

MEDIDOR: 6A387G
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r/“ E DIVISION BAJIO
- * ZONA ZACATECAS
Comisidn Fedaral de Eleciricidad DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

; DESCRIPCION' e CANTIDAD TOTALWATTS SUBTOTAL +25% *
__ VAPOR SODIO ALTA PRESION
VAPOR DE SODIO 70 WATTS 9 630 | 630 0.25 788
TOTAL 9 630 630 JBB

CARGAINSTALADA KW
CONSUMO PROMEDIQIDIARIOKWHI{12'HRS.)
CONSUMO PROMEDIMENSUAL KWHI(30:41dias)

ﬂc/ﬂff e Clop €5 Q

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO _ REPRESE AT.{ DE
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicard por el valor comprobado

| TOTAL | 9 I 630 i 630 | 788
CARGA INSTALADA KW 0.79
CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) 9.45
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 dias) 287.37 i

Paginaldel
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